
器　具　表

仕　　　　　　　　　　　　様

BH

名　　　称

継手は管端防食コア内蔵継手

継 手施 工 区 分

記　　　号

排水用硬質塩化ビニル管継手

給 水 管

給 湯 管

追 焚 管

汚 水 管

規 格

ＪＷＷＡ－Ｋ－１１６

ＡＳ－５９

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　ＳＧＰ－ＶＡ

管 材 等

耐火二層管　（ＦＤＰ）

住戸内

住戸内

一般・ピット内

地中埋設

住戸内

一 般

凡 例

サヤ管工法　ＣＤ管＋ポリブデン管（同等品）

サヤ管工法　ＣＤ管＋ポリブデン管（同等品）

JIS-K-6792・JIS-K-6787

JIS-K-6792・JIS-K-6787

ＢＬ、樹脂ヘッダ－

ＢＬ、樹脂ヘッダ－

水道用硬質塩化ビニル管　　ＨＩＶＰ ＪＩＳ－Ｋ－６７４２ 継手　(JISＫ6743）

サヤ管工法　　ＣＤ管＋フレキ管（高断熱ペアチュ－ブ）

便　　　所 ロータンク密結型洋風便器

２ＤＫ

形　　　式規　　　格器　具　名室　　名

ＢＬ型　床下排水 防露式手洗付ロータンク(節水型)

洗面・脱衣室 洗面化粧ユニット ＢＬ－６００型

化粧キャビネット

洗濯機防水パン

洗濯用水栓

ＢＬ－５００型

ABS樹脂製横引排水トラップ付

横水栓（緊急止水機能付）

照明器具・コンセント付

ＢＬ８００型（樹脂製）

TW11GR　(同等品)

ロータンク密結型洋風便器 ＢＬ型　床下排水 防露式手洗なしロータンク(節水型)

ＢＬ型　床下排水小便器 トラップ着脱式　洗浄弁

カウンター一体形洗面器 Ｌ２７０ＣＭ（TOTO)同等品 水石けん入れ　単水栓　Ｐトラップ

化粧鏡 ＹＭ４５６０Ａ（TOTO)同等品

止水栓・紙巻器・フタ付

屋　外

数　　　量

備　　　考

浴　　　室

シャワーセット

ユニットバス

食事室・台所 流し用混合水栓 シングルレバー

シングルレバー

BL-1216

TMF30CX　(同等品)

TKJ30U3　(同等品)

Ｓ露出Ｆ-ガスコンセント

Ｆ-ガスコンセント Ｃ

ガス工事

ガス工事

泡沫自在水栓

止水栓

T130ARQ13V2（TOTO)　(同等品)

T4AU（TOTO)　(同等品)

レバー

１５０φ 差圧式

ガス工事

可とう管コック ガス工事

止水栓・紙巻器・フタ付

給水メインヘッダー

給湯メインヘッダー ３分岐用

樹脂製

樹脂製

給水メインヘッダー ５分岐用 樹脂製

６分岐用

Ｆ－４Ｐ

Ｆ－３Ｐ

中間ダクトファン３室用浴室・洗面・便所 ＦＥ－２ 天井換気扇

（24時間常時小風量換気）

天井埋込型 ３室用型・吸込グリル３ヶ

ＳＵＳ製深型フ－ド（ＢＬ）１００φ×１２５ＣＭＨ×１５０Ｐａ

屋 上 消火用補給水槽

詳細は別紙参照

１

呼称水量　0.5ｍ3　　有効水量　0.2ｍ3

コンクリ－ト基礎建築工事ＷＴ-１

コンクリ－ト基礎建築工事ポンプ室

食事室・湯沸室 差圧給気口 １５０φ　　ＳＵＳ製フード共

機　器　表

レンジフードファンＦＥ－１食事室・台所 浅型ＢＬ－Ⅲ型　手元スイッチ対応・配線共

ＳＵＳ製深型フ－ド（ＢＬ）

１５０φ×３００ＣＭＨ×１５０Ｐａ×８４Ｗ

室　　　名 記　号 名　　　称 仕　　　様 数　量 備　　　考

レバ－式

雨水貯留槽

詳細は別紙参照

１

呼称水量　0.5ｍ3　　有効水量　0.2ｍ3

コンクリ－ト基礎建築工事ＷＴ-２ ステンレス製パネルタンク（SUS444)　1,000 x 500 x 1,000H  設計水平震度：KH = 1.0 G

換気レジスター

ガスヘッダー

ガスヘッダー

流し台

ステンレス製パネルタンク（SUS444)　1,000 x 500 x 1,000H  設計水平震度：KH = 1.0 G

２ＤＫ･Ｓ ３ＤＫ

ＢＬ－１型 L＝1500（トラップ付）

　 階

※　ＶＰの使用区分　リサイクル発泡三層管　　床下ピット内及び住戸内（スラブ転がし配管・立管より１ｍ以内のＦＤＰ部分は除く）

耐火二層管（ＦＤＰ）　　住戸内　スラブ転がし配管・立管より１ｍ以内

※　共用配管　　　　コンクリ－ト内埋め込み配管は無し

※　地中埋設管　　　地中埋設管上のコンクリ－ト打設無し

※　排水管の構造　　排水管（継手含む）の内面に、清掃に支障を及ぼす凸凹は無し

清掃に支障をきたすようなたわみ・抜け・変形が生じないような措置あり

上記以外の屋外埋設敷地排水管（屋外第一桝以降）

※　ガス工事部はガス工事とする。

※　給湯設備の固定は、国土交通省告示1388号による。

ＸＨ

地 中 埋 設 標

地 中 埋 設 標

Ｔ ト ラ ッ プ 桝

汚 水 桝

雨 水 桝

格 子 桝

塩 ビ 小 口 径 桝

連　結　送　水　管

ガス工事

ガス工事

ガス工事

ガス工事

ガス工事

排水用硬質塩化ビニル管継手

Ｇ

屋 外 排 水 管

ＧＭ

Ｍ

ＳＰ

ＶＵ

絶 縁 継 手

ガ ス メ － タ －

テ ス ト 弁

双 口 送 水 口

放 水 口

弁 ボ ッ ク ス

ベ ン ド キ ャ ッ プ

排 気 ダ ク ト

排 気 ダ ク ト

可 と う 管 継 手

量 水 器

逆 止 弁

仕 切 弁

混 合 水 栓

給 水 栓

雨 水 利 用 管

通 気 管

ガ ス 管

ガス工事

ガス工事

ガス工事

ガス工事

ＪＩＳ Ｇ ３４５４

ＷＳＰ０４１

ＡＳ－５９建物排水用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　（ＲＦ-ＶＰ）

耐火二層管（ＦＤＰ）

消火用硬質塩化ビニル外面被覆管　ＳＴＰＧ３７０-ＶＳ白管(Ｓｃｈ40)

圧力配管用炭素鋼鋼管　　ＳＴＰＧ ３７０白管（Ｓｃｈ40）

都市ガス用ポリエチレン管（PE)

塩化ビニル被覆鋼管（VL)

配管用炭素鋼鋼管（白）（ＳＧＰ）

ステンレスフレキ管＋ＣＤ管（サヤ管工法）

建物排水用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　（ＲＦ-ＶＰ）

建物排水用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　（ＲＦ-ＶＰ）

建物排水用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　（ＲＦ-ＶＰ）

（連結送水管用は１６Ｋ型）

ＳＰ

ＶＵ

ＪＩＳ１０Ｋ、ＪＩＳ５Ｋ、ＪＩＳ１６Ｋ

ＪＩＳ１０Ｋ、ＪＩＳ１６Ｋ （１６Ｋは連結送水管用）

（１６Ｋは連結送水管用）

ＳＵＳ３０４，　ゴム製（球型）

スパイラルダクト（亜鉛鉄板　ｔ＝0.5）

硬質塩化ビニル管

アルミ製埋込型（低圧損側面吹出型）

鋳鉄製

スタンド形　１００×６５×６５

単口６５Ａ消火バルブ（露出型ボックス４００W×５００H×２５０D共）

コンクリート製

鉄製

住戸内

一 般

ピット内・地中埋設

一 般

ピット内・地中埋設

住戸内

一 般

ピット内

低圧の供給管

地中埋設・屋外露出

地中埋設

流入立樋

排水管及び溢水管

住戸内(立管から１m以内)

浴室・便所系統

給水用は市水道局認定品

給水用は市水道局認定品

台 所 系 統

保 温 カ バ ー 付

ＡＳ－５９

ＡＳ－５９

ＡＳ－５９

ＪＩＳ Ｇ ３４５２

ＪＩＳ Ｇ ６４６９ポリエチレン被覆鋼管（PL)　　（溶接配管）

ガ ス コ ン セ ン ト

壁用コンセントガス栓

散 水 栓 （B-3)ボックス共

耐火二層管　（ＦＤＰ）（防火区画から1ｍ以降はＲＦ-ＶＰ）

ＪＩＳ Ｋ ６７７４

ＪＩＳ Ｋ ６７４１硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管）　（ＶＵ）

排水用硬質塩化ビニル管継手

排水用硬質塩化ビニル管継手

排 水 管

ＡＳ－５９

ＡＳ－５９

耐火二層管（ＦＤＰ）

耐火二層管　（ＦＤＰ）

住戸内

一 般

住戸内(立管から１m以内)

排水用硬質塩化ビニル管継手ＡＳ－５９

排水用硬質塩化ビニル管継手ＡＳ－５９

ピット内

地中埋設

ピット内

地中埋設

建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管　（ＲＦ-ＶＰ）

建物排水用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　（ＲＳ－ＶＵ）

建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管　（ＲＦ-ＶＰ）

建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管　（ＲＦ-ＶＰ）

建物排水用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　（ＲＳ－ＶＵ）

縮尺

検
 
図

製
 
図

設 計

図面番号

№

A3： ＮＳ

A1： ＮＳ凡例・機器表・器具表

　 　 住宅給排水工事（ 第　 工区）

０１

４ＤＫ

平成　年  月
愛知県建設部建築局公営住宅課

ＧＷ－１ガス給湯器（高効率型）

横　水　栓 Ｔ２６Ｋ１３ キー付

水　栓　柱 Ｈ＝９００ 樹脂製

散　水　栓 Ｔ２６ＫＨ１３ キー付（雨水利用水、この水は飲めません）アクリル板取付

量　　水　　器 ２０ｍｍ

２０ｍｍメ－タ－ユニット

ガ　ス　メ　ー　タ　ー

Ｆ － ネ ジ ガ ス 栓

マイコンメーター

２５ｍｍ

ＵＩ型

水センサ－ ＭＮＤ２０－ＴＣ

メ－タ－ガス栓

ポンプ室、ゴミ置場用

ポンプ室、ゴミ置場用

防露カバー共

ガス工事

ガス工事

ガス工事

２０号　強制追焚機能付 ＰＳ扉内設置型 ﾒｲﾝﾘ ﾓｺ ﾝ・ ﾌﾛﾘﾓ ｺﾝ

Ｐ　　　Ｓ ２０号　強制追焚機能付 ＰＳ扉内設置型 ﾌ ﾛ ﾘ ﾓ ｺ ﾝ

ＧＷ－２ガス給湯器（高効率型）

コンロ台

水切棚

吊戸棚

吊戸棚

ＢＬ－１型

ＢＬ－１型

ＢＬ－１型

L＝700（バックガード付）

L=900　W=270　SUS 304　２段

L=900+600

L＝1200

市上下水道局貸与品

市上下水道局認定品（副栓付ボ－ル止水栓・逆止弁内臓継手）

植栽用(雨水貯水タンクに接続)



+128

+125

+125

PS

PS

+125

+125

+125

ＭＢ

Ｐ Ｓ

居室( １ )

物入

台所

ホール

押入

玄関

食事室

居室( ２ )

PS

浴室

物入

洗面・ 脱衣室

+125

便所

+128

+125

PS

PS

+125

+125

+125

ＭＢ

Ｐ Ｓ

居室( １ )

物入

台所

ホール

押入

玄関

食事室

居室( ２ )

PS

浴室 洗面・ 脱衣室

+125

物入

便所

+125

　量　水　器 　２０Ａ　（貸与品）

　ＭＢ内

　メ－タ－ユニット

　２０Ａ　　フレキシブル継手

　ＧＶ２０　止　水　弁

　ＢＬ２０号　追い焚き付

　２５Ａ

　ＵＩ型

　ガスメーター

　Ｆ-ネジガス栓

　ガス給湯器

　２０Ａ

　マイコンメ－タ－

　メ－タ－ガス栓

　浴室

　浴室ユニット

　シャワーセット

　給水用ヘッダー 　５分岐

　給湯用ヘッダー 　３分岐

１

１

１

１

(１)

(１)

(１)

３

　湯水混合レバー式

　 BL-1216型

　洗面所,脱衣室

　洗面化粧台

　化粧キャビネット

　洗濯機防水パン

　洗濯機用水栓

　ＢＬ－６００型

　ＢＬ－５００型

　ＴＷ11ＧＲ

　ＢＬ－８００型

ＦＥ－２用ドレン管（ＶＰ１３）を浴室内に放流。

注記）給水・給湯・ガス管はサヤ管工法とし、二重床コロガシ配管とする。

ガス管　フレキ管15A+サヤ管25φ（ガス工事）

国土交通大臣認定番号　PS060WL-0065

日本消防設備安全ｾﾝﾀ-認定番号　KK19-133号

※　防火区画貫通処理材はH17年消防庁告示第4号該当品とする。

給水給湯配管の器具接続部には水栓ボックスを設ける。

排水横走り管はスラブ上コロガシ配管とする。

ガス管交差部は発泡材ブロック等で支持すること。

図中に記載ない配管口径は下記による。

１

１

１

１

１

(１)

(１)

(１)

１

　BL-1(ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付) 700×543×623

　BL-1(幕板共) (900+600)×371×500

　BL-1(ﾄﾗｯﾌﾟ付) 1500×550×800

注）ガス工事部はガス工事とする。

※　数量の　　　は建築工事、（　）はガス工事とする。

　（建築工事）　同上用手摺

　ＢＬ型（手洗付）　洋風便器

　便　所

　ＳＵＳ２段　900×270×470　水切棚

　吊戸棚

　コンロ台

　流し台

１

１

１

１

　ガス用ヘッダー

　Ｃ　 F - ｶ ﾞ ｽ ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ

　 F - ｶ ﾞ ｽ ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ

　ＴＫＪ３０Ｕ３　レバー式

　150φ差圧式　換気レジスタ－

　Ｆ－３Ｐ

　Ｓ露出

　流し用混合水栓

　台所、食堂

１

１

１

１

１

１

図面番号

縮尺

№

検
 
図

製
 
図

設 計

A3： 1/60

A1： 1/30
給排水・ガス設備

２ＤＫタイプ平面詳細図

　 　 住宅給排水工事（ 第　 工区）

０２

給水管　フレキ管13A+サヤ管22φ（ＣＤ管＋ポリブデン管）

給湯管　フレキ管13A+サヤ管22φ（ＣＤ管＋ポリブデン管）

平成　年  月

１

２ＤＫ　給排水設備平面詳細図

50FPD 50VP

50VP

防火区画貫通材

追焚配管用
高断熱ペアチュ－ブ

40VP

40VP

給湯管フレキ管10A+サヤ管22φ

給水管フレキ管10A+サヤ管22φ

集合管継手

給水管フレキ管10A+サヤ管22φ

給水管フレキ管10A+サヤ管22φ

給湯リモコンコ－ド
65FPD50VPEM-CEE 2.0mm 2C

G

G

BH

G

点検口150x200

給水管フレキ管13A+サヤ管22φ

給湯管フレキ管13A+サヤ管22φ

ガス管フレキ管10A+サヤ管22φ

50VP

給水管フレキ管15A+サヤ管28φ

給湯管フレキ管15A+サヤ管28φ

ガス管フレキ管15A+サヤ管25φ

給湯ヘッダ－３Ｐ

※　排水床上横枝管は立管より１ｍは耐火二層管とする。

75FPD

点検口200x150

（国土交通大臣認定番号　PS060WL-0402）

ＧＷ

GG

給湯器リモコン

給水ヘッダ－５Ｐ

B
H

ガスヘッダ－

G
G

G

ガス管フレキ管15A+サヤ管25φ

２ＤＫ　１階排水設備平面詳細図

150VP100VP

脚部継手

75-100

点検口150x200

100VP

CO

50VP
50VP

CO
125VP

50VP

100VP

CO

65VP65VP
CO

40VP

75VP 125VP

50VP

50VP

CO

脚部継手
CO 100-125

150VP100VP

愛知県建設部建築局公営住宅課



PS

+128

+125

+125

PS

PS

+125 +125

PS

+125

+105+ 95

+125

+125
+125

PS

PS

ＭＢ

Ｐ Ｓ

ＭＢ

Ｐ Ｓ

居室( １ )

物入

物入

台所

洗面・ 脱衣室

押入

玄関

食事室

居室( ２ )

居室( １ )

物入

物入

台所 食事室

+125

押入

便所洗面・ 脱衣室

玄関

浴室 浴室

+125ホール

便所

+125
+128

居室( ２ )

+125

ホール

ＦＥ

２

ＦＥ

２

２ＤＫ　基準階換気設備平面詳細図 ２ＤＫ　最上階換気設備平面詳細図

SUS製150φﾌ-ﾄﾞ付
差圧給気口（本工事）

100VU

100VU

13ＶＰ

SW

100VU

D

SUS製150φﾌ-ﾄﾞ付
差圧給気口（本工事）

100VU

100VU

13ＶＰ

SW

100VU

100VU

D

ベントキャップ（本工事）

SUS製150φﾌ-ﾄﾞ付

ベントキャップ（本工事）

SUS製150φﾌ-ﾄﾞ付

点検口150x200

レンジフ－ド

手元スイッチ

点検口150x200

レンジフ－ド

手元スイッチ

スパイラルダクト150φロックウ－ル50ｍｍ巻き（設備工事）ボイドスラブ内ダクト190ｘ100（建築工事）

ＦＥ

１

ＦＥ

１

点検口200x150

100VU

点検口200x150
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　 　 住宅給排水工事（ 第　 工区）
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SUS製100φﾌ-ﾄﾞ付

ベントキャップ（本工事）

以降 ボイドスラブ内ダクト100φ（建築工事）

VU100φ（設備工事）

ベントキャップ（本工事）

SUS製100φﾌ-ﾄﾞ付



居室(１ )

ホール

居室(２ )

食事室

居室(３ )

ホール玄関

居室(１ )

居室(２ )

居室(３ )

+ 95

物入

便所

+125

物入
台所

+125

浴室

+125

+125

+ 80

玄関

押入

+128

+125

+ 45

浴室

洗面・ 脱衣室

+125

+125

+125

物入

+125

+ 80

+ 95

物入

台所

押入

+128

食事室

+125

+ 45

便所

+125 +125 洗面・ 脱衣室

　２０Ａ　（貸与品）

　ＭＢ内

　メ－タ－ユニット

　２０Ａ　　フレキシブル継手

　ＧＶ２０　止　水　弁

　ＢＬ２０号　追い焚き付

　２５Ａ

　ＵＩ型

　ガスメーター

　Ｆ-ネジガス栓

　ガス給湯器

　２０Ａ

　マイコンメ－タ－

　メ－タ－ガス栓

　量　水　器

３ＤＫ　給排水設備平面詳細図

※　排水床上横枝管は立管より１ｍは耐火二層管とする。

３ＤＫ　１階排水設備平面詳細図

（国土交通大臣認定番号　PS060WL-0402）

G

G

G

G

G

BH

１

点検口150x200

点検口150x200

追焚配管用

給湯リモコンコ－ド

給水管フレキ管15A+サヤ管28φ

ガス管フレキ管15A+サヤ管25φ

脚部継手
100-125

75-100
脚部継手

50VP

CO
65VP

40VP

CO

CO

50VP

給水管フレキ管10A+サヤ管22φ

50VP

50VP50VP65FPD

40VP

給湯管フレキ管10A+サヤ管22φ

50VP50FPD

防火区画貫通材

75VP

50VP

50VP

50VP

EM-CEE 2.0mm 2C

150VP

150VP

65VP

100VP

100VP

給湯管フレキ管15A+サヤ管28φ

高断熱ペアチュ－ブ

給水管フレキ管10A+サヤ管22φ

給湯器リモコン

給水管フレキ管10A+サヤ管22φ

給水管フレキ管13A+サヤ管22φ

給湯管フレキ管13A+サヤ管22φ

ガス管フレキ管10A+サヤ管22φ

給湯ヘッダ－３Ｐ

給水ヘッダ－５Ｐ

ＧＷ

CO

点検口200x150

集合管継手

75FPD

点検口450*450
50VP

50VP

125VP

125VP

100VP

100VP

　浴室

　浴室ユニット

　シャワーセット

　給水用ヘッダー 　５分岐

　給湯用ヘッダー 　３分岐

１

１

１

(１)

(１)

(１)

３

　ＢＬ -1216型

　湯水混合レバー式

１

　洗面所,脱衣室

　洗面化粧台

　化粧キャビネット

　洗濯機防水パン

　洗濯機用水栓

　ＢＬ－６００型

　ＢＬ－５００型

　ＴＷ１１ＧＲ

　ＢＬ－８００型

１

１

１

１

１

１

１

１

　台所、食堂

　流し用混合水栓

　Ｓ露出

　Ｆ－３Ｐ

　換気レジスタ－ 　150φ差圧式

　ＴＫＪ３０Ｕ３　レバー式

　 F - ｶ ﾞ ｽ ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ

　 F - ｶ ﾞ ｽ ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ 　Ｃ

　ガス用ヘッダー

日本消防設備安全ｾﾝﾀ-認定番号　KK19-133号

国土交通大臣認定番号　PS060WL-0065

注記）給水・給湯・ガス管はサヤ管工法とし、二重床コロガシ配管とする。

図中に記載ない配管口径は下記による。

ガス管　フレキ管15A+サヤ管25φ（ガス工事）

ガス管交差部は発泡材ブロック等で支持すること。

排水横走り管はスラブ上コロガシ配管とする。

給水給湯配管の器具接続部には水栓ボックスを設ける。

ＦＥ－２用ドレン管（ＶＰ１３）を浴室内に放流。

※　防火区画貫通処理材はH17年消防庁告示第4号該当品とする。１

１

１

１

　BL-1(ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付) 700×543×623

　BL-1(幕板共) (900+600)×371×500

　BL-1(ﾄﾗｯﾌﾟ付) 1500×550×800

　ＳＵＳ２段　900×270×470　水切棚

　吊戸棚

　コンロ台

　流し台

１

(１)

(１)

(１)

１

　便　所

　洋風便器 　ＢＬ型（手洗付）

　同上用手摺 　（建築工事）

※　数量の　　　は建築工事、（　）はガス工事とする。

注）ガス工事部はガス工事とする。

１

１

CO
CO

CO

ガスヘッダ－

G

ガス管フレキ管15A+サヤ管25φ

給水管　フレキ管13A+サヤ管22φ（ＣＤ管＋ポリブデン管）

給湯管　フレキ管13A+サヤ管22φ（ＣＤ管＋ポリブデン管）

図面番号

縮尺

№

検
 
図

製
 
図

設 計

A3： 1/60

A1： 1/30
給排水・ガス設備

３ＤＫタイプ平面詳細図

　 　 住宅給排水工事（ 第　 工区）

平成　年  月
愛知県建設部建築局公営住宅課
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+125 +125

食事室 食事室

+125 +125

物入
居室(１ ) 居室(１ ) 物入

台所 台所

+125 +125

ホール ホール玄関 玄関

+ 95
+ 80 + 80

+ 95 +125便所 +125
+125

洗面・ 脱衣室便所

+ 45 + 45+128 +128

+125 居室(３ )居室(３ )

居室(２ )

+125

居室(２ )押入 押入

物入

物入 浴室浴室

洗面・ 脱衣室

+125

D D

レンジフ－ド

手元スイッチ

SW SW

点検口150x200 点検口150x200

ベントキャップ（本工事） ベントキャップ（本工事）

SUS製150φﾌ-ﾄﾞ付 SUS製150φﾌ-ﾄﾞ付

ボイドスラブ内ダクト190ｘ100（建築工事） スパイラルダクト150φロックウ－ル50ｍｍ巻き（設備工事）

差圧給気口（本工事） 差圧給気口（本工事）
SUS製150φﾌ-ﾄﾞ付 SUS製150φﾌ-ﾄﾞ付

ボイドスラブ内ダクト100φ（建築工事）

ベントキャップ（本工事） ベントキャップ（本工事）

SUS製100φﾌ-ﾄﾞ付 SUS製100φﾌ-ﾄﾞ付

100VU
VU100φ（設備工事）100VU 100VU

ＶＵ100φ（建築工事）100VU 100VU
100VU100VU

100VU 100VU

100VU 100VU

13VP 13VP100VU 100VU

ＦＥ ＦＥ

１ １

ＦＥ ＦＥ

２ ２

３ＤＫ　基準階換気設備平面詳細図 ３ＤＫ　最上階換気設備平面詳細図

100VU

点検口200x150点検口200x150

レンジフ－ド

手元スイッチ

図面番号

縮尺

№

検
 
図

製
 
図

設 計

A3： 1/60

A1： 1/30
換気設備

３ＤＫタイプ平面詳細図

　 　 住宅給排水工事（ 第　 工区）

平成　年  月
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玄関

物入

物入

物入

台所

食事室

押入物入

居室(１ )
居室(３ )

居室(４ )

PS

PS

便所

ホール

洗面・

脱衣室

浴室

居室(２ )

共用廊下

バルコニー

Ｙ 2 Ｙ 1

1, 650 9, 720 1, 500

1, 650 3, 060 700 2, 400 3, 560 1, 500

3, 460 700 1, 600 900 3, 060

3,
49

0
4
,4

90

7
,9

8
0

Ｘ 14

Ｘ 13

100

100

ＰＳ

ＭＢ

1
0.

0
5ｍ

フレキ管10A＋サヤ管22φ

フレキ管10A＋サヤ管22φ

防火区画貫通材

フレキ管15A

フレキ管10A＋サヤ管22φ

フレキ管13A＋サヤ管22φ

＋サヤ管28φ

BH

G

G

G

G

G

G

ガスヘッダ－

ＢＬ 給湯器20号
（ 高効率型）

フレキ管15A＋サヤ管28φ

追焚配管用
高断熱ペアチュ－ブ

フレキ管10A＋サヤ管22φ

フレキ管13A＋サヤ管22φ

ガス管フレキ管15A+サヤ管25φ

給水ヘッダ－５ Ｐ

給湯ヘッダ－３ Ｐ

給湯器リモコン

ガス管フレキ管15A+サヤ管25φ

ガス管フレキ管15A+サヤ管25φ

50VP50FPD

50VP 50VP

5
0
V
P7
5
F
P
D

50VP

集合管継手

65FPD 65VP

4
0
V
P

４ＤＫ　給排水設備平面詳細図

１

１

１

(１ )

(１ )

(１ )

３

１

日本消防設備安全ｾﾝﾀ-認定番号　 KK19-133号

国土交通大臣認定番号　 PS060WL-0065

注記） 給水・ 給湯・ ガス管はサヤ管工法とし、 二重床コロガシ配管とする。

図中に記載ない配管口径は下記による。

ガス管　 フレキ管15A+サヤ管25φ（ ガス工事）

ガス管交差部は発泡材ブロック等で支持すること。

排水横走り管はスラブ上コロガシ配管とする。

給水給湯配管の器具接続部には水栓ボックスを設ける。

Ｆ Ｅ －２ 用ド レン管（ ＶＰ １ ３ ） を浴室内に放流。

※　 防火区画貫通処理材はH17年消防庁告示第4号該当品とする。

※　 数量の　 　 　 は建築工事、 （ 　 ） はガス工事とする。

注） ガス工事部はガス工事とする。

　 台所、 食堂

　 流し用混合水栓

　 Ｓ露出

　 Ｆ －３ Ｐ

　 換気レジスタ－ 　 150φ差圧式

　 Ｔ ＫＪ ３ ０ Ｕ３ 　 レバー式

　 F-ｶﾞ ｽｺﾝｾﾝﾄ

　 F-ｶﾞ ｽｺﾝｾﾝﾄ 　 Ｃ

　 ガス用ヘッダー

　 Ｆ －３ Ｐ

　 換気レジスタ－ 　 150φ差圧式

　 コンロ台

　 水切棚

　 吊戸棚

　 流し 台 　 BL(ﾄﾗｯﾌ゚ 付)1500×550×800

　 BL(ﾊ゙ ｯｸｶ゙ ﾄーﾞ 付)700×543×623

　 BL(幕板付)(900＋600)×371×500

　 浴室

　 浴室ユニット

　 シャワーセット

　 給水用ヘッダー 　 ５ 分岐

　 給湯用ヘッダー 　 ３ 分岐

　 便　 所

　 洋風便器

　 洗面所, 脱衣室

　 洗面化粧台

　 化粧キャビネット

　 洗濯機防水パン

　 洗濯機用水栓

　 ＢＬ 型（ 手洗付）

　 ＢＬ －６ ０ ０ 型

　 ＢＬ －５ ０ ０ 型

　 Ｂ Ｌ -1216型

　 湯水混合レバー式

　 Ｔ Ｗ１ １ ＧＲ

　 ＢＬ －８ ０ ０ 型

　 同上用手摺 　 （ 建築工事）

１

(１ )

(１ )

(１ )

１

１

(１ )

(１ )

(１ )

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

　 ２ ０ Ａ　 （ 貸与品）

　 ＭＢ内

　 メ－タ－ユニット

　 ２ ０ Ａ　　 フレキシブル継手

　 ＧＶ２ ０　 止　 水　 弁

　 ＢＬ ２ ０ 号　 追い焚き付

　 ２ ５ Ａ

　 ＵＩ 型

　 ガスメーター

　 Ｆ -ネジガス栓

　 ガス給湯器

　 ２ ０ Ａ

　 マイコンメ－タ－

　 メ－タ－ガス栓

　 量　 水　 器

給水管　 フレキ管13A+サヤ管22φ（ ＣＤ管＋ポリブデン管）

給湯管　 フレキ管13A+サヤ管22φ（ ＣＤ管＋ポリブデン管）

※　排水床上横枝管は立管より１ｍは耐火二層管とする。 （国土交通大臣認定番号　PS060WL-0402）
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図
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給排水・ガス設備

　 　 住宅給排水工事（ 第　 工区）
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物入

物入

台所

押入物入

居室(１ )
居室(３ )

居室(４ )

PS

PS

ホール

浴室
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共用廊下

バルコニー

Ｙ 2 Ｙ 1
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1, 650 3, 060 700 2, 400 3, 560 1, 500

ＰＳ

ＭＢ
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4
90
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0
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0

Ｘ 14

Ｘ 13
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食事室

便所

洗面・

脱衣室

№
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65VP

100VP

150VP
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5
0V

P

100VP
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5
VP
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150VP125VP
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VP

（
通

気
）
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5
0V

P

4
0V

P

＜凡例＞

： 掃除口を示すＣＯ

100VP

50
V
P

CO
CO

CO

図面番号

縮尺
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図

製
 
図

設 計

A3： 1/60

A1： 1/30

　 　 住宅給排水工事（ 第　 工区）

平成　年  月

排水設備

４ＤＫ　１階給排水設備平面詳細図

４ＤＫタイプ１階平面詳細図
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Ｙ 2 Ｙ 1 Ｙ 2 Ｙ 1

玄関

物入

物入

物入

台所

食事室

押入物入

居室(１ )
居室(３ )

居室(４ )

PS

PS

便所

ホール

洗面・

脱衣室

浴室

居室(２ )

9, 720

ＰＳ

ＭＢ

3, 460 700 1, 600 900 3, 060

玄関

物入

物入

物入

台所

食事室

押入物入

居室(１ )
居室(３ )

居室(４ )

PS

PS

便所

ホール

洗面・

脱衣室

浴室

居室(２ )

9, 720

ＰＳ

ＭＢ

3, 460 700 1, 600 900 3, 060

SW SW

D D

手元スイッチ

レンジフ－ド

ベント キャップ（ 本工事）

SUS製150φﾌ-ﾄﾞ 付

差圧給気口（ 本工事）

SUS製150φﾌ-ﾄﾞ 付

100VU

100VU

10
0V

U

100VU

点検口150x200

100VU

150SP

SUS製100φﾌ-ﾄﾞ 付

ベント キャップ（ 本工事）

100VU

100VU

13VP

手元スイッチ

レンジフ－ド

差圧給気口（ 本工事）

SUS製150φﾌ-ﾄﾞ 付

100VU

100VU

10
0V

U

点検口150x200

100VU

150SP

100VU

100VU

13VP

ベント キャップ（ 本工事）

SUS製150φﾌ-ﾄﾞ 付

SUS製100φﾌ-ﾄﾞ 付

ベント キャップ（ 本工事）

ボイドスラブ内ダクト 190ｘ 100（ 建築工事）

100VU
VU100φ（ 設備工事）

以降ボイドスラブ内ダクト 100Φ（ 建築工事）

スパイラルダクト 150φロックウ－ル50ｍｍ巻き（ 設備工事）

VU100φ（ 建築工事）

１

Ｆ Ｅ

２

Ｆ Ｅ

１

Ｆ Ｅ

２

Ｆ Ｅ

４ ＤＫ 　 基準階換気設備平面詳細図 ４ ＤＫ 　 最上階換気設備平面詳細図
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　 　 住宅給排水工事（ 第　 工区）

４ＤＫタイプ平面詳細図
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厚0. 6

流し台廻り配管詳細図 浴室廻り配管詳細図　　ヘッダ－廻り詳細図

バッ クガード

流し 台

ガス台

レンジフード

幕板（ 吊戸棚と 同材）

ステンレス水切棚

下端、 側面： 不燃化粧板張り

吊戸棚

10 25

1, 500700

1502
,
4
2
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5
0
0

1
7
5

9
5
0

8
0
0

5
0
0

2
5
0

150

1
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5

6
2
3
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2
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6
0
0

1
,
0
2
7

1
3
0

4
5

1
3
0

4
5

1
2
5

2
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Ｓ Ｌ

15

352, 200

685 900600

※ 給排水工事（ 幕板共）

吊戸棚

換気扇用フード カバー

ステンレス水切棚

流し 台流

ガス台

※戸当り はなみだ目貼付( 必要箇所)

Ｂ Ｌ －Ⅰ型

Ｂ Ｌ －Ⅰ型（ ト ラッ プ付）

Ｂ Ｌ －Ⅰ型（ バッ クガード 付）

Ｌ ×Ｗ×Ｈ

（ ９ ０ ０ ＋６ ０ ０ ） ×３ ７ １ ×５ ０ ０

７ ５ ０ ×５ ７ ５ ×６ ０ ０

９ ０ ０ ×２ ７ ０ ×４ ７ ０

１ , ５ ０ ０ ×５ ５ ０ ×８ ０ ０

７ ０ ０ ×５ ４ ３ ×６ ２ ３

(耐火二層管)

VP40

吸込グリル

100VU

水栓ボックス

洗濯機用水栓
(緊急止水栓付)

SL

1
,3

0
0

洗面ユニット

BL-500型

BL-600型

洗濯機防水パン

ﾌﾚｷ管10A(CD管22)

脚部サポート 脚部サポート

2
,4

2
5

2
25

15
0

15
0

2,
1
00

3
25

(建築工事)

集合管継手

掃除口100A

(100-75-65)

FDP75SL

吸込グリル

汚水管
FDP100

100VU

1
,2

0
0

点検口(200x150)

1,150

(建築工事)

SL

1
,2

0
0

ﾌﾚｷ管10A(CD管22)立て型水栓ジョイント

100VU

吸込グリル

点検口(200x150)

1,150

2
,4

2
5

15
0

22
5

1
50

2
,4

2
5

15
0

2
25

15
0

10
0

2,
1
00

3
25

洗面化粧ユニット・洗濯機防水パン廻り詳細図便所廻り配管詳細図

ボイド内ダクト190ｘ100

（建築工事）

脚部サポート

（本工事）

SUS製深型フ－ド 150φ

掃除口75A

150SPD

ｼｬﾜｰｾｯﾄ

13VP

5P

3P

※　ヘッダ－パネルを取付けのこと。

２

ＦＥ

D

D

SL SL SL

2,
42

5

2,
42

5

2,
8
00

1,820 1,820

15
0

22
5

15
0

2
25

15
0

1
50

13VP

ﾌﾚｷ管13A(CD管22)

追炊配管

脚部サポート

脚部サポート

ﾌﾚｷ管15A(CD管28)

給水用ﾍｯﾀﾞｰ

給湯用ﾍｯﾀﾞｰ

ﾌﾚｷ管15A(CD管28)

脚部サポート

排水管

FDP75

VP40

ﾌﾚｷ管13A(CD管22)

混合栓(ﾚﾊﾞｰ式)

150 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
ﾛｯｸｳ-ﾙ保温材(25t)

点検口(150x200)

(建築工事)

7
00

FDP50 VP50

42
5

2,
00

0

ＦＥ

１

2
50

12
5

25
0

5,600-(2DK,2DKS)
5,525-(3DK)

2
,4
2
5

Ｓ Ｌ

ﾌﾚｷ管10A

F-ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄ(ｶﾞｽ工事)

ｶﾞｽﾍｯﾀｰ(ｶﾞｽ工事)

ﾌﾚｷ管15A(CD管25)

ﾌﾚｷ管10A(CD管22)

ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄへ(ｶﾞｽ工事)

流し台、ガス台、吊戸棚、ステンレス水切棚（台所）参考部分詳細図

( シーリ ング)

( シーリ ング)

( 　 　 　 　 )側面ステンレス貼り
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共用廊下
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00
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0 280

3
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00

=
90

0

10
0
0

50
10

0

フレキシブルダクト

建築工事

給排水工事

キャッ プ

Ｖ Ｕ ダクト

特殊カラー

Ｖ Ｕ 90°エルボ

フード

Ｖ Ｕ 90°エルボ

キャッ プ

VU 100φ

Ｖ Ｕ 90°エルボ

VU 100φ

Ｓ Ｌ

Ｔ 管

フレキシブルダクト

建築工事

給排水工事

フード

キャッ プ

スパイラルダクト

スパイラルダクト
( 150φｽﾘ ﾌーﾞ )

ＯＤ  100×200

Ｓ Ｌ

( 150φｽﾘ ﾌーﾞ )

Ｒ Ｓ Ｌ

スパイラルダクト

フード

最上階

(150φｽﾘー ﾌ゙ )

(150φｽﾘー ﾌ゙ )

基準階

( 100φｽﾘ ﾌーﾞ )

(100φｽﾘー ﾌ゙ )

基準階

ボイドスラブ内打込み

ボイドスラブ内打込み

※ 参考図（ メ ーカー仕様と する。 ）

スパイラルダクト

[ レンジフード 系統 ]

[  レンジフード 系統 ]

[  水廻り 系統 ]

4
5
0

7
5

125

Ｙ 1

150

4
5
0

7
5

Ｙ 1

Ｙ 1

7
0
0

150

コンクリート基礎（建築工事）

補強パネル（ 内装部品）

3
8
7

4
5

3
4
2

90 26060

410

2
5
0

2
,
0
3
8

Ｙ 1

ﾄｲ

平面図

立面図

受台伏図

20
GV20

GV50

雨樋に接続

4-ﾀﾝｸ止ﾒ金具

4-16ｷﾘ(ｱﾝｶ-穴)

4-16ｷﾘ(ｱﾝｶ-穴)

※メンテナンス用空間を確保のこと。

4-M12x150L ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(SUS304)

GV20 GV50

以降雨樋に接続

間接排水金物100

防虫網80

雨水タ ンク

ゴミ分離型雨水取水装置

RF-VP100

２

ＷＴ

有効埋込長さ　85L

ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ・ﾃｰﾊﾟｰﾜｯｼｬｰ付

穿孔径φ14.5ｘ100L

架台 C-100ｘ50ｘ5

SUS444

------

SUS444

SUS444

------側板２

底  板

側板１ 1.5

1.5

側板３

天井板

板厚

---

1.5

---

材   質

タンク仕様　　K=1.0G

水槽有効容量　２００Ｌ以上

溶融亜鉛メッキ JIS H8641 ２種 HDZ55

（SS400）

架台仕様（溶接一体構造）

仕上：

寸法：

材質：

部材：

アンカーボルト：

３．

５．

４．

２．

１．

図面参照

-Ｍ4 20012× Ｌ

SS400

500 1000× Ｈ100×

溶融亜鉛メッキ

(PU0510-100)

（仕上） ＳＵＳ溶接部はミルスケールを除去し不動態化処理を行なう。

（材料） ＪＩＳ規格品使用。

寸法

本体

架台

仕上

質量

特記

架台：溶融亜鉛メッキ

ＳＵＳ溶接部酸洗い仕上

C - 100 ｘ 50 ｘ 5

天井板、側板、底板

500ｘ1000ｘ1000Ｈ

500ｘ1000ｘ100Ｈ

本体：70ｋｇ　架台：30ｋｇ　計：100ｋｇ

SS400

SUS444-1.5t

ステンレスパネル　雨水貯留槽仕様（参考図）

マンホール蓋（南京錠付）

耐震：ＫＨ＝1.0G　　階設置

450

500

1
,
0
0
0

9
0
0

雨水貯水タンク

ダクト 囲い詳細（ 建築工事）

排気ダクト １ /２ ０ １/２ ０

１ /１ ０ 湿式水槽 １/２ ０
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図

製
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ＳＬ

ＳＬ

2,
80

0
9
00

9
00

60
0
（
１

階
地
中

梁
）

70
0
（

２
階

大
梁
）

1,540 1,540 770

Ｙ２ Ｙ２

ＷＨＭ ＷＨＭ ＷＨＭ

1Fのみﾋﾟｯﾄ換気用（建築工事）

防火区画貫通材

（消防評定品）

防火区画貫通材

（消防評定品）

防火区画貫通材

（消防評定品）
ガス給湯給水 追焚 給水 給湯 ガス給湯 給水 追焚ガス 追焚

ガス給湯給水追焚

(ガス工事)

給湯器

ＷＨＭ

CD管
+

ﾌﾚｷ管

CD管
+

ﾌﾚｷ管

CD管
+

ﾌﾚｷ管

ＷＨＭ

ｼﾝﾀﾞ-ｺﾝｸﾘ-ﾄ内　CD管+ﾌﾚｷ管

給湯器

ﾌﾚｷ管
+

CD管

ﾌﾚｷ管
+

CD管
+

ﾌﾚｷ管

CD管 CD管
+

ﾌﾚｷ管

給湯器

ＷＨＭ

CD管
+

ﾌﾚｷ管

CD管
+

ﾌﾚｷ管

CD管
+

ﾌﾚｷ管ﾌﾚｷ管
+

CD管

ﾌﾚｷ管

CD管
+

給水管

ドレン管

給湯器

ガスメーター（ガス工事）

フレキシブル継手
給水

追焚配管

量水器 20m/m(市貸与品)

メーターカバ－付

メーターユニット

ＧＶ４０（１階のみ設置）

1
3V

P

GV20

電力量計（電気工事）

強制風呂追い焚付ガス給湯器

追焚配管

給湯器
２０号ＰＳ扉内設置型（風呂ﾘﾓｺﾝ・ｺｰﾄﾞ共）

ドレン管 ガス管

VA　20

20Aﾍﾞﾝﾘ管(SUS)

1
3V

P

Ｆネジガス栓（ガス工事）

給水管

幹線CVT150 90φスリーブ

強制風呂追い焚付ガス給湯器

２０号ＰＳ扉内設置型（風呂ﾘﾓｺﾝ・ｺｰﾄﾞ共）

20Aﾍﾞﾝﾘ管(SUS)

Ｆネジガス栓（ガス工事）

GV20

電力量計（電気工事）

VA　20

ガスメーター（ガス工事）

フレキシブル継手
給水

メーターカバ－付

メーターユニット

ＧＶ４０（１階のみ設置）

量水器 20m/m(市貸与品)

ｼﾝﾀﾞ-ｺﾝｸﾘ-ﾄ内　CD管+ﾌﾚｷ管

ガスメーター（ガス工事）

フレキシブル継手
給水

追焚配管

メーターカバ－付

量水器 20m/m(市貸与品)

給湯器

メーターユニット

ＧＶ４０（１階のみ設置）

20Aﾍﾞﾝﾘ管(SUS)

1
3V

P

Ｆネジガス栓（ガス工事）

給水管

ガス管

ドレン管

幹線CVT150 90φスリーブ

２０号ＰＳ扉内設置型（風呂ﾘﾓｺﾝ・ｺｰﾄﾞ共）

強制風呂追い焚付ガス給湯器

GV20

電力量計（電気工事）

VA　20

ガス管

給水管

幹線CVT150 90φスリーブ
ドレン管

ガス
メータ

ガス
メータ

Ａ

Ｂ

ａ,ｂ：100mm以上

　Ａ：300mm以上

　Ｂ：200mm以上

　Ｃ：100mm以上

部には他の機器等を設けないこと。

D D D

吸排気弁25（ボ－ル弁付）

VP20

２ＤＫ(２ＤＫＳ)　ＭＢ･ＰＳ詳細図

最上階　吸排気弁廻り詳細図

量水器　設置要領図

３ＤＫ（４ＤＫ）　ＭＢ･ＰＳ詳細図

防火区画貫通材は平成１７年消防庁告示第４号該当品とする。

注）防火区画の貫通部には、防火区画貫通材を使用すること

注）ＭＢ内の給水用ライニング鋼管は全て保温を施すこと。

25
0

2
D
以

上

平成　年  月

Ｃ ｂ ａ

Ｍ Ｂ 詳 細 図

　 　 住宅給排水工事（ 第　 工区）
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