
1Fのみﾋﾟｯﾄ換気用（建築工事）

防火区画貫通材
（消防評定品）

防火区画貫通材
（消防評定品）

防火区画貫通材
（消防評定品）

ガス給湯給水 追焚 給水 給湯 ガス給湯 給水 追焚ガス 追焚

ガス給湯給水追焚

(ガス工事)

給湯器

ＷＨＭ

CD管
+

ﾌﾚｷ管

CD管
+

ﾌﾚｷ管

CD管
+

ﾌﾚｷ管

ＷＨＭ

ｼﾝﾀﾞ-ｺﾝｸﾘ-ﾄ内　CD管+ﾌﾚｷ管

給湯器

ﾌﾚｷ管
+

CD管

ﾌﾚｷ管
+

CD管
+

ﾌﾚｷ管

CD管 CD管
+

ﾌﾚｷ管

給湯器

ＷＨＭ

CD管
+

ﾌﾚｷ管

CD管
+

ﾌﾚｷ管

CD管
+

ﾌﾚｷ管ﾌﾚｷ管
+

CD管

ﾌﾚｷ管

CD管
+

給水管

ドレン管

吸排気弁25（ボ－ル弁付）

VP20給湯器

ガスメーター（ガス工事）

フレキシブル継手
給水

追焚配管

量水器 ２０m/m

メーターカバ－付

メーターユニット

ＧＶ５０（１階のみ設置）

1
3
V
P

GV20

電力量計（電気工事）

強制風呂追い焚付ガス給湯器

追焚配管

給湯器
２０号ＰＳ扉内設置型（風呂ﾘﾓｺﾝ・ｺｰﾄﾞ共）

ドレン管 ガス管

VB　20

20Aﾍﾞﾝﾘ管(SUS)

1
3
V
P

Ｆネジガス栓（ガス工事）

給水管

幹線CVT150 90φスリーブ

強制風呂追い焚付ガス給湯器

２０号ＰＳ扉内設置型（風呂ﾘﾓｺﾝ・ｺｰﾄﾞ共）

20Aﾍﾞﾝﾘ管(SUS)

Ｆネジガス栓（ガス工事）

GV20

電力量計（電気工事）

VB　20

ガスメーター（ガス工事）

フレキシブル継手
給水

メーターカバ－付

メーターユニット

ＧＶ５０（１階のみ設置）

量水器 ２０m/m

ｼﾝﾀﾞ-ｺﾝｸﾘ-ﾄ内　CD管+ﾌﾚｷ管

ガスメーター（ガス工事）

フレキシブル継手
給水

追焚配管

メーターカバ－付

量水器 ２０m/m

給湯器

メーターユニット

ＧＶ５０（１階のみ設置）

20Aﾍﾞﾝﾘ管(SUS)

D
1
3
V
P

Ｆネジガス栓（ガス工事）

給水管

ガス管

ドレン管

幹線CVT150 90φスリーブ

２０号ＰＳ扉内設置型（風呂ﾘﾓｺﾝ・ｺｰﾄﾞ共）

強制風呂追い焚付ガス給湯器

GV20

電力量計（電気工事）

VB　20

ガス管

給水管

幹線CVT150 90φスリーブ
ドレン管

2D
以
上

２ＤＫ　ＭＢ･ＰＳ詳細図

最上階　吸排気弁廻り詳細図

防火区画貫通材は平成１７年消防庁告示第４号該当品とする。

注）防火区画の貫通部には、防火区画貫通材を使用すること

注）ＭＢ内の給水用ライニング鋼管は全て保温を施すこと。

ガス
メータ

ガス
メータ

Ａ

Ｂ

Ｃ ｂ ａ

ａ,ｂ：100mm以上

　Ａ：300mm以上

　Ｂ：200mm以上

　Ｃ：100mm以上

部には他の機器等を設けないこと。

量水器　設置要領図

３ＤＫ　ＭＢ･ＰＳ詳細図

注）平成１２年 建設省告示 第１３８８号第５の規定に基づく。

スラブ貫通処理スラブ貫通処理スラブ貫通処理
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ＷＨＭ ＷＨＭ ＷＨＭ

設　計製

図

検

図

縮　尺

図面番号
株式会社　山田設計

一級建築士　登録番号　276958号

坂口　博文
ＭＢ詳細図 A1：1/10

A3：1/20

清水住宅給排水工事（第６工区）

Ｐ－１９

Ｈ30年 3月
愛知県建築局公共建築部公営住宅課
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バックガード

流し台
ガス台

レンジフード

幕板（吊戸棚と同材）

ステンレス水切棚

下端、側面：不燃化粧板張り
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5,525-(3DK)

2
,
4
2
5

ＳＬ

(シーリング)

(シーリング)

(　　　　　　　　　　)側面ステンレス貼り

流し台廻り配管詳細図 浴室廻り配管詳細図　　ヘッダ－廻り詳細図

※ 給排水工事（幕板共）

吊戸棚

換気扇用フードカバー

ステンレス水切棚

流し台流

ガス台

※戸当りはなみだ目貼付（必要箇所）

ＢＬ－Ⅰ型

ＢＬ－Ⅰ型（トラップ付）

ＢＬ－Ⅰ型（バックガード付）

Ｌ×Ｗ×Ｈ

（９００＋６００）×３７１×５００

７００×５７５×６００

９００×２７０×４７０

１,５００×５５０×８００

７００×５４３×６２３

(耐火二層管)

VP40

吸込グリル

100VU

水栓ボックス

洗濯機用水栓
(緊急止水栓付)

BL-600型

洗濯機防水パン

ﾌﾚｷ管10A(CD管22)

脚部サポート 脚部サポート

(建築工事)

集合管継手

掃除口100A

(100-75-65)

FDP75

吸込グリル

汚水管
FDP100

100VU

点検口(200x150)
(建築工事)

ﾌﾚｷ管10A(CD管22)立て型水栓ジョイント

100VU

吸込グリル

点検口(200x150)

洗面化粧ユニット・洗濯機防水パン廻り詳細図便所廻り配管詳細図

ボイド内ダクト190ｘ100
（建築工事）

脚部サポート

（本工事）

SUS製深型フ－ド 150φ

掃除口75A

150SPD

ｼｬﾜｰｾｯﾄ

13VP

5P

3P

※　ヘッダ－パネルを取付けのこと。

２

ＦＥ

D

D

13VP

ﾌﾚｷ管13A(CD管22)

追炊配管

脚部サポート

脚部サポート

ﾌﾚｷ管15A(CD管28)

給水用ﾍｯﾀﾞｰ

給湯用ﾍｯﾀﾞｰ

ﾌﾚｷ管15A(CD管28)

脚部サポート

排水管
FDP75

VP40

ﾌﾚｷ管13A(CD管22)

混合栓(ﾚﾊﾞｰ式)

150 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
ﾛｯｸｳ-ﾙ保温材(50t)

点検口(150x200)
(建築工事)

FDP50 VP50

ＦＥ

１

ﾌﾚｷ管10A

F-ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄ(ｶﾞｽ工事)

ｶﾞｽﾍｯﾀｰ(ｶﾞｽ工事)

ﾌﾚｷ管15A(CD管25)

ﾌﾚｷ管10A(CD管22)
ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄへ(ｶﾞｽ工事)

流し台、ガス台、吊戸棚、ステンレス水切棚（台所）参考部分詳細図

※（　）：建築工事
Ｈ30年 3月

Ｐ－２０

清水住宅給排水工事（第６工区）

A3：1/40
A1：1/20住戸内断面詳細図

坂口　博文

一級建築士　登録番号　276958号

株式会社　山田設計
図面番号

縮　尺

図

検

図

製 設　計
愛知県建築局公共建築部公営住宅課
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20 230400

7
5

5
0
0

120°

6
7
5±

1
0

フレキシブルダクト

建築工事

給排水工事

キャップ

ＶＵダクト

特殊カラー

ＶＵ90°エルボ

フード

ＶＵ90°エルボ

キャップ

VU 100φ

ＶＵ90°エルボ

VU 100φ

ＳＬ

Ｔ管

フレキシブルダクト

建築工事

給排水工事

フード

キャップ

スパイラルダクト

スパイラルダクト

(150φｽﾘｰﾌﾞ)

ＯＤ 100×200

ＳＬ

(150φｽﾘｰﾌﾞ)

ＲＳＬ

スパイラルダクト

フード

最上階

(150φｽﾘｰﾌﾞ)

(150φｽﾘｰﾌﾞ)

(100φｽﾘｰﾌﾞ)

基準階

補強パネル（内装部品）

ボイドスラブ内打込み

※ 参考図（メーカー仕様とする。）

スパイラルダクト

[ レンジフード系統 ]

[ レンジフード系統 ]

[ 水廻り系統 ]

※ 参考図（メーカー仕様とする。）

（建築工事）

ポンプ室基礎要領図　１／３０ 受水槽基礎要領図　１／３０

（建築工事）

放水口格納箱（壁埋め込み型）
箱本体：ボンデ鋼板 1.6ｔ

文 字：丸ゴシック体（蛍光色）
塗 装：錆止め後、メラミン樹脂焼き付け塗装

放水口バルブ：65×50(16k)青銅製クロームメッキ

ホワイトブロンズメッキ仕上げ
双口スタンド型送水口：100×65×65

案内板： アクリル製  400 ×300×5t

加圧ポンプ（本工事）（アンカー共）

本工事（アンカー共）

基礎建築工事 基礎建築工事

基準階

(100φｽﾘｰﾌﾞ)

ボイドスラブ内打込み

ダクト囲い詳細（建築工事）排気ダクト １/２０

１/１０

１/３０ポンプ室・受水槽基礎要領図

消火用送水口・放水口詳細図 １/２０

ＧＬＧＬ

地盤改良を示す。地盤改良を示す。

A3：1/60、1/40､1/20
A1：1/30、1/20､1/10

設　計製

図

検

図

縮　尺

図面番号
株式会社　山田設計

一級建築士　登録番号　276958号

坂口　博文
ＭＢ雑詳細図

清水住宅給排水工事（第６工区）

Ｐ－２１

Ｈ30年 3月
愛知県建築局公共建築部公営住宅課



ＮＯ　ＳＣＡＬＥ排水桝詳細図

４、下記のｈまで山砂で埋戻しをする。

《　コンクリート桝仕様　》

　　係員と打ち合わせの上施工するものとする。

本設計図の桝は標準を示すもので設計図面又は特記仕様書に示す事項が本図面及び本仕様書と異なる場合は前者によるものとする。

１．各桝の大きさ　深さ　排水管径は設計図に示すものとする。但し他の下水管及び給水管　ガス管等の現場の状況に依る変更は

２．各桝本体は公団型金型成型品又は現場打ちコンクリート（１：３：６）打ちとする。尚　雑排水蓋及び枠は公団金型成型品とする。

３．汚水桝マンホール蓋はＭＨＢマンホール（コールタール焼付　鎖付）を使用する。

４．現場打ちの場合は桝内面は防水モルタル１５ｍｍ仕上げとする。

６００１２０１００１００９０１２１０～２１００７５０φ

６００１２０１００１００９０６１０　～１２００６００ｘ６００

４５０１２０１００１００９０４６０　～　６００４５０ｘ４５０

４５０１２０１００１００９０４５０以下４５０ｘ４５０

ＳＣ－４

ＳＣ－３

ＳＣ－２

ＳＣ－１

蓋Ｄφ基礎Ｔ３側壁Ｔ２側壁Ｔ１Ｔ桝深さ　Ｈ寸法　ＡｘＢ記　　号

コンクリート製　汚　水　桝　表

（ハ）軽荷重の場所は鋳鉄製とする。

（ロ）非荷重の場所は塩ビ製とする。

《　塩　ビ　製　汚　水　桝　仕　様　》

２、蓋の仕様

３、塩ビ製汚水桝のＬ，ｈ寸法はメーカー標準仕様とする。

１、各桝の大きさ、深さ、排水管径は設計図に示すものとする。

但し他の下水管及び給水管、ガス管等の現場の状況による多少の変更は監督員と打合せの上施工するものとする。

（イ）ワンタッチ開閉、オス型、鎖付、汚水の文字入りとする。

ＳＶ－１

塩　ビ　製　汚　水　桝　表

２７５４１０×２３５

２４５３８０×２３５

２２５３５０×２３０

２２５

１５０Φ２７５４１０×３１５〃〃〃

１２５Φ２５５３８０×３００〃〃〃

１００Φ２５０３５０×２８５〃２本合流〃

１５０Φ２７５４１０×３１５〃〃〃

１２５Φ２４５３８０×３００〃〃〃

１００Φ３５０×２８５〃１本合流・曲がり〃１００Φ

１５０Φ〃〃〃

１２５Φ〃〃〃

１００Φ～１，２００　Ｈストレート２００Φ

１５０Φ

１２５Φ

１００Φ

１５０Φ

１２５Φ

１５０Φ

１２５Φ

１００Φ

ＳＶ－３

ＳＶ－２

流入管ソケット径ｈＬ　×　Ｗ桝　深　さインバート形状桝　口　径横引管サイズ記　号

２００Φ３２６４８０×３９１〃〃〃２００Φ

1
0
0

1
00

h

1
00

L

1
0
0

216Φ

400

L

1
0
0

h

1
00

L

1
0
0

216Φ

400

L

1
00

h

10
0

L

10
0

L

1
0
0

216Φ

400

1
00

Ｔ
３

Ｈ
２

５
０

Ｔ
２

５
０

９０ Ａ×Ｂ Ｔ１

Ｔ

Ｄ
φ

Ｂ

Ａ

ＳＶ－３　塩ビ製桝ＳＶ－２　塩ビ製桝ＳＶ－1　塩ビ製桝

ＳＣ汚水桝

鋳物鉄製マンホール蓋

盗難防止用鎖

GLGLGL

ＧＬ

２００VU

山砂埋戻し

砂基礎

砕石

保護モルタル

塩ビ製インバート

VP-VU変換ソケット

山砂埋戻し

２００VU

砂基礎

砕石

保護モルタル

塩ビ製インバート

VP-VU変換ソケット

山砂埋戻し

２００VU

砕石

砂基礎

塩ビ製インバート

保護モルタル

VP-VU変換ソケット

設　計製

図

検

図

縮　尺

図面番号
株式会社　山田設計

一級建築士　登録番号　276958号

坂口　博文
排水桝詳細図 A1：N/S

A3：N/S

清水住宅給排水工事（第６工区）

Ｐ－２２

Ｈ30年 3月
愛知県建築局公共建築部公営住宅課

Ａ ×  Ｂ Ｔ 1Ｔ 1

Ｄ

Ｔ 2

Ｈ

Ｈ１

1
5
0

Ｔ 3

Ｔ 4

2
0

雑 排 水 桝 表

記    号

Ｃ－１

Ｃ－２

Ｃ－３

Ｃ－４

Ａ × Ｂ

300×300

450×450

600×600

750×750

600以下

1,510～2,100

75

深  さ   Ｈ Ｔ1

90

90

90

110

110

125

125

Ｔ3Ｔ2

100

100

100

100

120

Ｔ4

120

120

120

Ｄ

380

560

720

870

　910～1,500

　610～  900

※流入管２本のトラップ桝、ＣＴ－１は４５０Ｘ４５０とする。



管材

桝蓋仕様

管　　底

管径

桝間距離

勾　　配

桝記号

桝番号

桝種別

備考

管材

桝蓋仕様

管　　底

管径

桝間距離

勾　　配

桝記号

桝番号

桝種別

備考

３２１

縮尺

４

縮尺

６５

ＳＶ－２

汚水桝

樹脂蓋

ＳＶ－２

汚水桝

樹脂蓋

７

ＳＶ－２

汚水桝

樹脂蓋

８

汚水桝 汚水桝

ＳＶ－２ＳＶ－２

樹脂蓋

汚水桝

樹脂蓋 樹脂蓋

ＳＶ－２

汚水桝

ＳＶ－２

鋳鉄蓋（Ｔ－２５）

ため桝

Ｃ－２

格子蓋

桝勾配図 桝リスト

消火用補給水槽本体参考詳細図 注）コンクリート基礎は、建築工事とする 注）コンクリート基礎は、建築工事とする雨水貯留槽本体参考詳細図Ｓ：１／５ Ｓ：１／５

Ｓ：１／１００

ＧＬ

ＧＬ

１／１００

１
／
３

０

１／１００

１
／
３

０

１１３０

備　　考桝仕様

１０２０

１０１０

１０００

桝深さ 蓋仕様

鋳鉄蓋（Ｔ－２５）

樹脂蓋

樹脂蓋

９０Ｌ　２００－１５０

９０Ｙ　２００－１５０

９０Ｙ　２００－１５０

樹脂製排水桝

樹脂製排水桝

樹脂製排水桝

桝記号桝名称記号

１

４

３

２

樹脂蓋樹脂製排水桝 ＳＶ－２

ＳＶ－２

ＳＶ－２

ＳＶ－２

９０Ｌ　２００－１５０

３３０

３２０

３００

樹脂蓋

樹脂蓋

４５０×４５０

９０Ｌ　２００－１００

９０Ｙ　２００－１００

樹脂製排水桝

樹脂製排水桝

５

８

７

６

樹脂蓋樹脂製排水桝 ＳＶ－２

ＳＶ－２

ＳＶ－２

９０Ｌ　２００－１００

格子蓋Ｃ－２ｺﾝｸﾘｰﾄ製排水桝（ため桝） ５３０

マンホール（南京錠付き）

R階設置　　保温付き

マンホール（南京錠付き）

8階屋内設置

ＷＴ－２

ＷＴ－１

耐震：KH=1.0

本体:

架台:

ＳＵＳ溶接部酸洗イ仕上

L-40×40×5

L-65×65×6

505

天井板，

500

SS400

SUS444-1.5t

特    記

架    台

仕    上

質　　量

寸    法

本    体

kg

(外タラップ共)

1000

500

溶融亜鉛メッキ

ステンレスパネル溶接型雨水貯留槽仕様

70

×

kg

1005 ×

×

底板

1000

側板，

×

PL-9t

L-50×50×6

架台:

Ｈ

40

Ｈ

S=1/15

kg計: 110

1基

ボルト・ナット：M16(SS400)

4-タンク止メ金具

4-16キリ(アンカー穴)

底板側板，

STK-φ27.2 、RB-C16

ＳＵＳ溶接部酸洗イ仕上

耐震：KH=1.0

70

溶融亜鉛メッキ

本体:

受台:

C-100×50×5

500

外：

天井板，

500

部材：C-100×50×5

S=1/151基

SS400

SS400

SUS444-1.5t

Ｈ

Ｈ

×× 1000

300×× 1000

寸    法

本    体

受    台

タラップ

ステンレスパネル溶接型消火用補給水槽仕様

1000

kg計: 100kg受台:

(外タラップ共)

30kg質　　量

特    記

仕    上

900

300

100050 50

1100

1000

受台伏図

280

１
ＡＤ

点検扉：両開きアルミ框ドア
　　　　（南京錠付）

350
M･H

（南京錠付）
両開きアルミ框ドア
点検扉:

RF-VP 100φ

建築工事

（給排水工事）

雨水タンク

ごみ分離装置100

ごみ分離装置100

雨水タンク

RF-VP 100φ

※ＲＣ設置面は周囲シーリングのこと

※ＲＣ設置面は周囲シーリングのこと

※架台は本工事とする
穿孔 φ14.5×100L

ダブルナット,平ワッシャー付 

有効埋込ミ長サ 85L

4-M12×150L ケミカルアンカーボルト(SUS304)
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,
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0
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１／１００

ＶＰ

６００

１５０ １５０

３００

１／１００

ＶＰ ＶＰ

１／１００

１１０００

１５０

ＶＰ

１／１００

２０００

１００

ＶＰ

１／１００

８５０

１００

ＶＰ

１／１００

４８００

１００

３００ ３２０ ３３０ ３８０

１０００ １０１０ １０２０ １１３０

設　計製

図

検

図

縮　尺

図面番号
株式会社　山田設計

一級建築士　登録番号　276958号

坂口　博文
桝勾配図・桝リスト・消火用補給水槽・雨水貯留槽　本体詳細図 A1：1/5、 1/100

A3：1/10、1/200

清水住宅給排水工事（第６工区）

Ｐ－２３

Ｈ30年 3月
愛知県建築局公共建築部公営住宅課



受水槽廻り平面詳細図　Ｓ＝１／３０ 消火水槽廻り平面詳細図　Ｓ＝１／３０

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

Ｍ

ＴＷ－１　　受水槽廻りＰＷＵ－１　　自動給水装置廻り

ＦＪ４０（ゴム製　球形）

ＦＪ６５（ゴム製　球形）

ＧＶ６５（ＪＩＳ１０Ｋ）ＦＪ６５（ゴム製　球形）

ＧＶ６５（ＪＩＳ１０Ｋ）

ＧＶ４０（ＪＩＳ５Ｋ）

（吐）給水管

（吸）給水管

２

２

１

１

２

２

２

ＦＬＳ４Ｐ

防虫網１００（ＳＵＳ製）

ＧＶ５０（ＪＩＳ５Ｋ）

２

２給水管

４

４

４

ＢＴ２５（樹脂製）

ＦＪ２５（ＳＵＳ製）

給水管（直圧） ＧＶ２５（ＪＩＳ１０Ｋ）

オーバーフロー

排水管

電　極

テスト弁６５ １

防虫網５０（ＳＵＳ製）

ＧＶ２５（ＪＩＳ５Ｋ）

１

１

１

ＬＦ３Ｐ電　極

オーバーフロー

排水管

ＷＴ－１　　消火補給水槽

ＦＪ６５（ＳＵＳ製　８００Ｌ）

ＣＶ６５（ＪＩＳ１６Ｋ）

ＧＶ６５（ＪＩＳ１６Ｋ）

１

１

ＢＴ２５

ＦＪ２５（ＳＵＳ製　３００Ｌ）

１

ＧＶ２５（ＪＩＳ１０Ｋ）

１

１消火管

１給水管

ＣＶ６５（ＪＩＳ１０Ｋ）

ＧＶ２５（ＪＩＳ１０Ｋ）

ＧＶ４０（ＪＩＳ１０Ｋ） ２

１

ＸＳ

Ｘ
Ｓ

ＸＳ

25 50

65

100 25

40 40

50

65

65

以降配置図参照

6

5

7

100

▲▲

▲

25,25

50

50

ＶＣＴＦ０.７５ﾟ－２Ｃ（ＨＩ１６）

以降配置図参照

100

100

100

20

40

以降配置図参照
20CV(B-1)

20

100
25,25

100
以降配置図参照

8

以降配置図参照

１

１

量水器　２０ｍｍ

同上用ＢＯＸ

止水栓　２０

１

設　計製

図

検

図

縮　尺

図面番号
株式会社　山田設計

一級建築士　登録番号　276958号

坂口　博文
受水槽廻り平面詳細図 A1：1/30

A3：1/60

Ｐ－２４

清水住宅給排水工事（第６工区）

Ｈ30年 3月
愛知県建築局公共建築部公営住宅課



SUS329J4Lの範囲内で液面調整してください

本体　　　　　　　　ｋｇ　　　受台　　　　　　　ｋｇ重　　　　量 1630 630

ステンレス溶接部は酸洗い不動態化処理　　　　　　　　　　　　　　　　　

t2.0

t1.5

C-125X65X6

ＳＳ部は溶融亜鉛メッキ　　　　　　　　　　　　　

付属品

仕　　　　上

受　　　　台

本　　　　体

A主部材

天井板

側板1段

B副部材

底板(プレス）

側板2段

C-75X40X5

t2.0

t1.5

ＳＳ４００

SUS444

溶接組立形ステンレスパネルタンク仕様（BL）

3000W X 5000(3000+P2000)D X 3000H

耐　　　　震

寸　　　　法

1G

通気 ・ 電極カバー

SUS329J4L

※基礎：建築工事

SUS329J4L

A B S

ＳＵＳ３１６

2　

2　

2　

ＳＵＳ３１６

SUS329J4L

SUS

2　

１　

防虫網付　　

　330X300

100A　　　　

　50A　　　　

　350X300

施錠式（鍵付）φ600

１０

　７

　８

　９ 外　はしご　

電極取付用座

内　はしご　

通　　気　口

　６

　５

　２

　３

　４ 溢　　水　口

給　　水　口

マンホール　

排　　水　口

揚　　水　口

SUS304

　STKM　

SUS304

A B S

L30X30

内外ソケット　　　　

φ25.4・RB16

個数　寸　　　　法　

　１

品番

本　　　　体

名　　　　称　材　　質　 備　　　　　　考

有効２１ｍタンク容量 ２

参考立面図 仕様表（参考図）

基礎伏図（参考図）参考平面図 Ｓ＝１／３０Ｓ＝１／３０

Ｓ＝１／３０

9
0

1
5
0
0
（

水
槽

部
）

1
5
0
0
（

水
槽

部
）

9
0

90 3000（水槽部）

仕切板

7

本体参考平面図

5180

902000（ポンプ室）

アルミドア

800X1800

7

8

10

6

9

6

10

8

ドア正面図

アルミガラリ

250X200

網入りガラス

2
0
0
0

1000

ドア枠：SUS444

アルミパネル

鍵付

3
0
0
0

9
0

9
0

3
1
8
0

3
5
0

68 7

9

（弊社範囲外）
SS400

250X200

アルミガラリ

ケミカルアンカ－ボルト

11-M20X270L

1
2
5

本体参考立面図

ＲＣ基礎（建築工事）

68 7

3
6
0
0

1
0
0

3
0
0
0

6
0
0

3
7
2
5

20003000

B

2000147030

B

受台・基礎伏図

11-φ29

アンカ－穴

1
4
7
0

1
4
7
0

3
0

3
0

3
0
0
0

A

1470 30

5000

ＲＣ基礎（建築工事） ＲＣ基礎（建築工事） ＲＣ基礎（建築工事）

A

A

A

A

アルミガラリ250X200

※換気扇取付部はｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ取付の事

※換気扇取付部はｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ取付の事

設　計製

図

検

図

縮　尺

図面番号
株式会社　山田設計

一級建築士　登録番号　276958号

坂口　博文
受水槽・ポンプ室本体詳細図 A1：1/30

A3：1/60

Ｐ－２５

清水住宅給排水工事（第６工区）

Ｈ30年 3月
愛知県建築局公共建築部公営住宅課



３ＤＫ３ＤＫ ３ＤＫ ３ＤＫ
１～７階 １～７階 １～７階 １～７階

集中検針設備系統図

電線

（１６）（２２）：ＰＦ管

凡例

端末伝送器

３Ｐ

２Ｃ ＡＥ０.９－２Ｃ

ＣＰＥＶＳ１.２－３Ｐ

（注記１）　水道メーターには検定期間があり８年毎に取替があるためシャフト内の接続ボックスは

　　　　　　作業者が手の届く範囲で整備性の良い場所に設置のこと。

（注記２）　接続ボックス～端末伝送器、端末伝送器～集中検針盤の配線は１本ものとし途中ジョイントしないこと。

（注記３）　配管は打込みとする。

（注記４）　電子式水道メーターは緊急通報にも使用するため４芯仕様とする。

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

ＭＭ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

ＭＭ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

２Ｃ×７（２２）

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

２Ｃ　　（１６）

２Ｃ×２（１６）

２Ｃ×３（１６）

２Ｃ×４（２２）

２Ｃ×５（２２）

２Ｃ　　（１６）

２Ｃ　　（１６）

２Ｃ×２（１６）

２Ｃ×３（１６）

２Ｃ×４（２２）

２Ｃ×５（２２）

２Ｃ　　（１６）

２Ｃ（１６）

２Ｃ×２（１６）

２Ｃ×３（１６）

２Ｃ×４（２２）

２Ｃ×５（２２）

２Ｃ　　（１６）

２Ｃ×２（１６）

２Ｃ×３（１６）

２Ｃ×４（２２）

２Ｃ×５（２２）

２Ｃ　　（１６）２Ｃ　　（１６）

３Ｐ（２２）２Ｃ×７（２２）

２ＤＫ
１～９階 １～９階 １～９階

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

２Ｃ×３（１６）

２Ｃ×４（１６）

２Ｃ×５（１６）

２Ｃ×６（２２）

２Ｃ×７（２２）

２Ｃ　　（１６）

２Ｃ×３（１６）

２Ｃ×２（１６）

２Ｃ×４（１６）

２Ｃ×５（１６）

２Ｃ×６（２２）

２Ｃ×７（２２）

２Ｃ　　（１６）

２Ｃ×３（１６）

２Ｃ×２（１６）

２Ｃ×４（１６）

２Ｃ×５（１６）

２Ｃ×６（２２）

２Ｃ×７（２２）

２Ｃ　　（１６）

３Ｐ（２２）

２ＤＫ ２ＤＫ

３Ｐ（２２） ２Ｃ×９（２２）

（屋内型）

（電気工事）

集中検針盤

ＡＣ１００Ｖ，ＥＤ

３Ｐ（２２）

（２０φ）

共用メーター
Ｍ

（土中埋設）

ＶＣＴＦ０.７５ﾟ－２Ｃ（ＨＩ１６）

（ゴミ置場）

付属コード　他も同じ

電子式水道メーター（２０φ）　他も同じ

接続ボックス　他も同じ

（２０φ）

共用メーター
Ｍ

（土中埋設）

ＶＣＴＦ０.７５ﾟ－２Ｃ（ＨＩ１６）

（受水槽置場）

２Ｃ　　（１６）

Ｍ

２Ｃ　　（１６）

ＭＭ

Ｍ

２Ｃ　　（１６）

２Ｃ×２（１６）

８Ｆ

７Ｆ

６Ｆ

５Ｆ

４Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

２
８
０

０
２

８
０
０

２
８

０
０

２
８
０

０
２

８
０
０

２
８

０
０

２
８

０
０

３
１

５
０

ＲＦ

９Ｆ

２
８

０
０

集中検針設備　系統図 ＮＯ　ＳＣＡＬＥ

設　計製

図

検

図

縮　尺

図面番号
株式会社　山田設計

一級建築士　登録番号　276958号

坂口　博文
A1：N/S
A3：N/S

清水住宅給排水工事（第６工区）

集中検針設備　系統図
Ｐ－２６

Ｈ30年 3月
愛知県建築局公共建築部公営住宅課



ＥＭ－ＡＥ０.９－２Ｃ（ＰＦ16）

集中検針盤

以降配置図参照

ＶＣＴＦ０.７５ﾟ－２Ｃ（ＨＩ１６）

ＥＭ－ＣＰＥＶＳ１.２－３Ｐ
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集中検針設備　機械図 ＮＯ　ＳＣＡＬＥ

表扉内部正面図

４
５
０

３
７
０

４
０４
５

５８０

５５２７０

２２０
１５０３８０
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仕様　 １．材質・・・・・・ＳＰＣＣ－ＳＤ　

２．塗装色・・・・・日塗工（年度記号）２２－９０Ｂ

５．電源・・・・・・ＡＣ１００Ｖ±１０Ｖ　５０／６０Ｈｚ

６．消費電力・・・・バス接続　８０Ｗ以下

４．使用環境温度・・－１０～＋５０℃（結露シナイ事）
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清水住宅給排水工事（第６工区）
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仕　　　　　　　　　　　　様
名　　　称

継手は管端防食コア内蔵継手

継　　　手施　　工　　区　　分
記　　　号

給　　　水　　　管

規　　　格

ＪＷＷＡ－Ｋ－１１６水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　ＳＧＰ－ＶＡ

管　　　材　　　等

一般・ピット内

地中埋設 水道用硬質塩化ビニル管　　ＨＩＶＰ ＪＩＳ－Ｋ－６７４２ 継手　（JISＫ6743）
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