
参考寸法≒Ｗ６００×Ｈ１４００×Ｄ２００

共用灯制御回路図

屋内鋼板製（２階ＥＰＳ）共用電灯分電盤（Ｌ－２）結線図 ＮＯ　ＳＣＡＬＥ

ＮＯ　ＳＣＡＬＥ

ＮＯ　ＳＣＡＬＥ警報盤（Ｋ－１）結線図 屋内鋼板製

参考寸法≒Ｗ５００×Ｈ７００×Ｄ２００
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ﾀｲﾏ-（24時間）停電補償
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　２００ 火報受信機・表示灯電源装置 火ＶＡ

Ｌ

Ｋ

１φ３Ｗ１００／２００Ｖ６０Ｈｚ（　　　　 ＶＡ）

ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ５０ＡＴ（　　　　　ＶＡ）
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４

２ ＶＡ

ＶＡ

ＶＡ

ＥＶピットコンセント 　１００

５

３

１

ＶＡ

ＶＡ

ＥＶ制御盤１０００

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

警 警報盤 ＶＡ　１００

７～９階共用廊下（東）電灯

ＶＡ

ＶＡ

ＶＡ

Ｂ

Ｄ

ＦＶＡ

ＶＡ

ＶＡ Ａ

Ｃ

Ｅ

ＣＯＳ

２４Ｈ停電補償付

ＡＳ（３Ａ）

ＶＡＶＡ

ＣＯＳ

ソーラータイマー

ＶＡ予備ＶＡ Ｇ Ｈ

イ ロ

屋外灯

自転車置場電灯 　　９０

ＶＡＴＶ テレビブースター 　１００

　２８０倉庫電灯コンセント　１００ 非常用照明充電回路

　２１０

予備

　２００ 　２１０

　１８０

ＥＬＣＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ×　４

４～７階共用廊下（西）電灯

１～３階共用廊下（西）電灯

階段（西）電灯

１～３階共用廊下（東）電灯

階段（東）電灯

ＭＣＣＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ×１５

屋外灯予備

4,660

3,880

　２４０

　８００

４～６階共用廊下（東）電灯

ポンプ室電灯コンセント

　６００

ＶＡ　２５０

Ｍ－１(引込開閉器盤)　自立型　　（１階ＥＰＳ内） 鋼板製

※姿図及び寸法は参考とする

引込開閉器盤参考姿図

※ＥＰＳ内は盤扉なしとする。
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幹線
記号

容量(KVA)

幹線
記号

容量(KVA)

幹線
記号

容量(KVA)

1φ3W

210/105V
MCCB 3PEM-CET

1φ3W

210/105V
MCCB 3PEM-CET

1φ3W

210/105V
MCCB 3PEM-CET

MCCB　3P　100AF/100AT

MCCB　3P　100AF/100AT

幹 線 サ イ ズ開 閉 器 容 量負　荷　名　称

負　荷　名　称 開 閉 器 容 量 幹 線 サ イ ズ

幹 線 サ イ ズ開 閉 器 容 量負　荷　名　称

4.660 共用電灯盤　Ｌ－２ MCCB　3P　50AF/ 50AT EM-CE 8ﾟ-3C

MCCB　3P　100AF/100AT

MCCB　3P　100AF/100AT

MCCB　3P　100AF/100AT

MCCB　3P　100AF/100AT

MCCB　3P　100AF/100AT

EM-CET 100ﾟ

EM-CET 60ﾟ

EM-CET 100ﾟ

EM-CET 60ﾟ

EM-CET 60ﾟ

幹線
記号

MCCB 3P

EM-CE

8ﾟ-3C

取引用計器

※スペース
3φ3W

210V

3.100 ＥＬＶ制御盤 MCCB　3P　 50AF/ 30AT EM-CE 8ﾟ-3C

幹 線 サ イ ズ開 閉 器 容 量負　荷　名　称容量(KW)

 50AF/ 50AT

セパレータ

200ﾟ

200ﾟ

250ﾟ

MCCB　3P　100AF/100AT

MCCB　3P　100AF/100AT

MCCB　3P　100AF/100AT

225AF/225AT

EM-CET 100ﾟ

EM-CET 100ﾟ

EM-CET 60ﾟ

幹線
記号

容量(KVA)

1φ3W

210/105V
MCCB　3P　100AF/100AT

MCCB　3P　100AF/100AT

幹 線 サ イ ズ開 閉 器 容 量負　荷　名　称

MCCB　3P　100AF/100AT

MCCB　3P　100AF/100AT

EM-CET 100ﾟ

EM-CET 60ﾟ

EM-CET 100ﾟ

EM-CET 60ﾟ

20.000 住戸 4戸（5KVA/戸）

15.000 住戸 3戸（5KVA/戸）

20.000 住戸 4戸（5KVA/戸）

15.000 住戸 3戸（5KVA/戸）

20.000 住戸 4戸（5KVA/戸）

15.000 住戸 3戸（5KVA/戸）

20.000 住戸 4戸（5KVA/戸）

15.000 住戸 3戸（5KVA/戸）

16.000

20.000

住戸 4戸（4KVA/戸）

住戸 5戸（4KVA/戸）

16.000

20.000

住戸 4戸（4KVA/戸）

住戸 5戸（4KVA/戸）

16.000

20.000

住戸 4戸（4KVA/戸）

住戸 5戸（4KVA/戸）

MCCB 3PEM-CET

200ﾟ 400AF/350AT

3.7×2KW 給水ポンプ MCCB　3P　 50AF/ 40AT EM-CE38ﾟ-3C

TO.70.0KVA

400AF/350AT

TO.70.0KVA

EM-CET 60ﾟ

EM-CET 100ﾟ

400AF/350AT

TO.72.0KVA

TO.41.0KVA

WH

WH

Ｎ　Ｐ

AC
 1
00
V

ＷＲＬＹ

ＤＬ ＤＬ

消火用補給水槽 消火用補給水槽

満水警報 減水警報

ＦＬＳ
３Ｐ

ＢＺ ＲTM

Ｘ１

TM

Ｒ
ＰＢ

Ｘ３

Ｘ３Ｘ２

異常

ポンプ室

ＤＬ Ｘ１

外部無電圧接点

Ｈ30年 3月

清水住宅電気工事（第６工区）

A3：N/S
A1：N/S分電盤結線図

坂口　博文

一級建築士　登録番号　276958号

株式会社　山田設計
図面番号

縮　尺

図

検

図

製 設　計
愛知県建築局公共建築部公営住宅課

Ｅ－０８



ＷＨＭ

積 算 電 力 量 計 取 付 板（樹脂製）　（スマートメーター対応）　

２

（木製パネル部分注意事項）

１．間仕切壁（パネル）部分の配管は、別途工事とし、

　　詳細について入念に打合せを行うこと。

３．本工事施工にあたっては、木製パネル製造業者と

　　取付は本工事とする。

２．ボックス　　は別途工事とし、配線器具、プレート及び

　　入線及び配線は本工事とする。

５

５

５ｂ

<住戸> <住戸>大型スイッチ１個用 大型スイッチ２個用

※積算電力量計は防水仕様とする。（中部電力支給品）

ＷＨＭ

木 製 パ ネ ル 部 分 配 線 参 考 図

住 戸 分 電 盤 結 線 図 ・ 姿 図（樹脂製） ２ＤＫ

（注記）
　　・クーラー用回路は１００Ｖ・２００Ｖのいずれも
　　  接続可能とする。
　　・リミッター電源は１戸毎に相をいれかえて
　　  平衝をとる事。
　　・リミッター取付板上部に電線識別表示を取付る事。
　　・総務省令第４０号基準対応型とする事。

※寸法は参考とする。

2E

2E

２ ４ ６

１ ３ ５ ７

BS:HB2P1E 20A X6
BS:HB2P2E 20A X2

当初    　30A
最大契約  40A

IP

1φ3W210/105V

住 戸 分 電 盤 結 線 図 ・ 姿 図（樹脂製）

（注記）
　　・クーラー用回路は１００Ｖ・２００Ｖのいずれも
　　  接続可能とする。
　　・リミッター電源は１戸毎に相をいれかえて
　　  平衝をとる事。
　　・リミッター取付板上部に電線識別表示を取付る事。
　　・総務省令第４０号基準対応型とする事。

※寸法は参考とする。

2E

2E

２ ４ ６

１ ３ ５ ７

BS:HB2P1E 20A X6 当初    　30A

IP

1φ3W210/105V

2E

2E

８

ヨ
ビ

BS:HB2P2E 20A X4

３ＤＫ

最大契約  50A

特記なきスイッチは片切、ＯＦＦ表示灯付

Ｌ：ＯＦＦ／ＯＮ表示灯付

特記なきスイッチは片切、ＯＦＦ表示灯付

Ｌ：ＯＦＦ／ＯＮ表示灯付

３：３路スイッチ（ＯＦＦ表示灯付） ３：３路スイッチ（ＯＦＦ表示灯付）

ネーム付ネーム付

<住戸>大型スイッチ４個用

特記なきスイッチは片切、ＯＦＦ表示灯付

Ｌ：ＯＦＦ／ＯＮ表示灯付

ネーム付

天井額縁

コンセント

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ（ＶＥ１６）
配管別途工事

天井額縁

スイッチボックス1ケ用（別途工事）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ（ＶＥ１６）
配管別途工事

エンドカバ－

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（ＰＦ１６）

エンドカバ－

１．６×２（ＰＦ１６）

（最上階ナシ）
スイッチボックス1ケ用（別途工事）

（最上階ナシ）

（最上階ナシ）

保護カバー

屋根

（中性線欠相保護付）

ﾛｯｸｶﾊﾞ-付

50AF/40AT

ELCB3P

（中性線欠相保護付）

ﾛｯｸｶﾊﾞ-付

50AF/50AT

ELCB3P

プレート（半欠け）（建築工事）

プレート（半欠け）（建築工事）

２６２００

３
０

０

４
０

０

３
１
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３
１

０

３６５

７０ ７０

１
２

０

１
２

０

１
２

０

１１６

東芝　   LEDEM13821

三菱　   EL-CB21011

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　NNFB91005

参考品番

参考値参考値

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　LGW85017K

東芝　   IG-2007　ﾗﾝﾌﾟ LDA7L-H

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　LGB58004F
東芝　DC5812W

参考品番

三菱　   HC1010  電源ﾕﾆｯﾄ EL-T0018A　ﾗﾝﾌﾟ LHT-29L-G-E26-T1

東芝　   LEDG-02803W  電源ﾕﾆｯﾄ LEK-208016A01T

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　XY7562 LE9

参考品番

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　XLW202AENK   LE9　ｶﾞｰﾄﾞ FK21534

東芝　   LEKTW223081N-LS9

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　XLW202DENK   LE9

参考品番

東芝　   LEDEM30821

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　NNFB93006

参考品番

東芝　   LEKTW212081N-LS9　ｶﾞｰﾄﾞ FBG-21000

参考品番

三菱　EL-LFV2811 AHJ　ﾗﾝﾌﾟ LDL20S･N/10/13･N3

東芝　LMT-21801-LS9　ﾗﾝﾌﾟ LDM20SS･N/10/10

参考品番

東芝　   LMT-21881-LS9+CO-2105N　ﾗﾝﾌﾟ LDM20SS･N/10/10

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　NNFW21825 LE9　ﾗﾝﾌﾟ LDL20S･N11/12-K

参考品番

東芝　   LEKTW212081N-LS9
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　XLW202AENK   LE9

参考品番

三菱　   EL-WCE2602C　ﾗﾝﾌﾟ LDA8L-G/60/S

参考品番

三菱　　 EL-LFV20051　ﾗﾝﾌﾟ LDL20S･N/10/13･N3

東芝　   LEDB83126　ﾗﾝﾌﾟ LDM20SS･N/10/10-01

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　LGB52095LE1

参考品番
参考品番参考品番

東芝　IG-2007　ﾗﾝﾌﾟ　LDA8L-G/60W

東芝　   LEDB85900　ﾗﾝﾌﾟ LDF7L-H-GX53/3

LAE-0044

大臣認定番号

LAE-0046

大臣認定番号

参考品番

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　XLW422ALNZ   LE9

東芝　   LEKTW407253N-LS9　

参考品番

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　LGW51700  LE1

ポール（１１４．３φ）

防食テープ巻

電源ユニット内蔵

透明ガラス

アルミ蒸着

防雨型

ＬＥＤ灯　ＨＦ１００Ｗ形×１相当

使用場所　屋外

Ｏ

使用場所　共用部廊下・屋外階段

Ｗ２３０

防湿・防雨型

ＬＥＤ灯　ＦＬ２０形×１相当Ｌ

使用場所　共用部廊下・ＥＶホール使用場所　共用部廊下・ＥＶホール

直付型　低天井用

電池内臓型

ＬＥＤ非常用照明　３０Ｗ形電球×１相当Ｋ

直付型　低天井用

電池内臓型

ＬＥＤ非常用照明　１３Ｗ形電球×１相当

ＬＥＤ灯　６０Ｗ形電球×１相当

Ｊ

１
５

０
１

１
０

０

砕石（５００×５００×１５０）

コンクリート基礎（４００×４００×１１００）

回転防止パイプ

鋼管　ＳＯＰ３回塗　サビ止め共

４
０

０
０

ポール（６０．５φ）

使用場所　自転車置場

ガード（白塗装）付

防湿・防雨型

ＬＥＤ灯　ＦＬ２０形×１相当Ｉ

ＬＥＤ灯　ＦＬ２０形×１相当

使用場所　共用部倉庫

ＬＥＤ灯　ＦＬ２０形×１相当

防湿・防雨型

使用場所　屋外階段

防湿・防雨型

ＬＥＤ灯　ＦＬ２０形×１相当

使用場所　住戸内洗面所

防湿型

使用場所　住戸内流し元

ＬＥＤ灯　ＦＬ２０形×１相当

使用場所　住戸内玄関・ホール 使用場所　住戸内便所

ＬＥＤ灯　４０Ｗ形電球×１相当

使用場所　住戸内居室

ＬＥＤ灯　６０Ｗ形電球×１相当

コンセント

Ｆ Ｇ ＨＥ

引掛シーリングＡ ＤＣＢ

使用場所　共用部廊下・屋外階段

使用場所　ＥＶホール

Ｍ Ｎ

防湿防雨型　　２５００ｌｍタイプ

ＬＥＤ灯　ＨＦ３２形相当

防湿防雨型

ＬＥＤシーリングライト　３０形丸形相当

11.811.010.59.8

15.013.512.711.5

6.76.15.85.3

3.0m2.6m2.4m2.1m

Ａ１

Ａ２

Ａ４四角配置

直線配置

単体配置

器具取付高さ

保守率：０．９３

9.1

11.3

4.8

3.0m

8.2

10.2

4.6

2.6m2.4m

4.4

9.6

7.87.1

8.8

4.0

2.1m

Ａ１

Ａ２

Ａ４四角配置

直線配置

単体配置

器具取付高さ

保守率：０．９３

姿図に記入の寸法は参考とする。

◆注記）

Ｈ30年 3月

清水住宅電気工事（第６工区）

照明器具姿図・住戸分電盤結線図
坂口　博文

一級建築士　登録番号　276958号

株式会社　山田設計
図面番号

縮　尺

図

検

図

製 設　計

A1：N/S
A3：N/S

愛知県建築局公共建築部公営住宅課

Ｅ－０９



G28LL
30

記号

EM-CET 200ﾟ

L
A
L

L

L

B

C

D

～

～

～

～

～引込点

引込点

引込点

引込点 M-1

M-1

M-1

M-1

行　き　先
自 至

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～M-1

M-1

M-1

M-1

M-1

M-1

M-1

M-1

M-1

M-1

住戸(3DKx3戸)

住戸(3DKx4戸)

住戸(3DKx4戸)

住戸(3DKx4戸)

住戸(3DKx4戸)L

A

1
L

L

L

L

L

L

L

L

L

2

3

4

5

6

7

8

9

10

～引込点 M-1

住戸(2DKx5戸)

P

～

～

～M-1

M-1

M-1L

L
11

12

住戸(2DKx5戸)

住戸(2DKx4戸)

住戸(2DKx5戸)

EM-CET 100ﾟ

EM-CET 60ﾟ

EM-CET 100ﾟ

EM-CET 60ﾟ

EM-CET 60ﾟ

EM-CET 100ﾟ

EM-CET 60ﾟ

EM-CET 100ﾟ

EM-CET 60ﾟ

住戸幹線

備　　　考

住戸幹線(3DKx14戸)

住戸幹線(3DKx14戸)

FEP
100
FEP
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FEP

FEP

配管サイズ
接地 隠蔽 露出 屋外 地中

EM-IE22ﾟx2

共用動力幹線

住戸幹線

住戸幹線

住戸幹線

住戸幹線

～
行　き　先

自 至記号

EM-IE14ﾟx2

EM-IE14ﾟx2

EM-IE14ﾟx2

EM-IE14ﾟx2

EM-IE14ﾟx2

FEP

住戸幹線

住戸幹線

EM-IE14ﾟx2

～M-1L
14

住戸(2DKx4戸)

住戸幹線､ED、ED(ELCB)

住戸幹線､ED、ED(ELCB)

住戸幹線､ED、ED(ELCB)

住戸幹線､ED、ED(ELCB)

住戸幹線､ED、ED(ELCB)

備　　　考
配管サイズ

接地 隠蔽 露出 ﾋﾟｯﾄ 屋外 地中

EM-IE14ﾟx2

配線サイズ
配線
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配線ﾋﾟｯﾄ
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ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ
ﾜｲﾔｰ支持
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ
ﾜｲﾔｰ支持

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ
ﾜｲﾔｰ支持
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ
ﾜｲﾔｰ支持

ﾜｲﾔｰ支持
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ

ﾜｲﾔｰ支持
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ

ﾜｲﾔｰ支持
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ
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住戸幹線､ED、ED(ELCB)

G82LL

 G82LL

注記１．各幹線サイズ及び配管サイズは幹線リストによる。

　　　　　　　　　･････ 150x150x100 （WPは、防水型、SUS製）PB1

　　２．住戸用幹線ケ－ブルは プレハブ分岐ケ－ブルとし、各部の配線サイズ

　　　　は住戸用幹線配線図を参照。

　　３．プルボックスサイズは下記による。

　　４．　　　　　･････ 区画貫通処理部を示す。

　　５．共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う。

　　　　又、平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用すること。

Wh

住戸用幹線配線図　※各住戸共通

Wh

Ｌ

PB2　　　　　　　　　･････ 200x200x100 （WPは、防水型、SUS製）

住戸幹線､ED、ED(ELCB)

　　７．　　　　　･････ 積算電力量計取付板（カバー付）樹脂製

幹線

※分岐

(2DK) :4(KVA/戸)
(3DK) :5(KVA/戸)

住戸幹線(2DKx18戸)

1
K

K
2

～給水ポンプ制御盤
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E
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接地：ED
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E25 G22

警報(受水槽)
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VE
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EM-CET 100ﾟ

EM-CET 100ﾟ

L
13EM-CE 8ﾟ-3C

PB3　　　　　　　　　･････ 300x300x200 （WPは、防水型、SUS製）

　　６．防火区画貫通部は、令第１１２条１５項及び令第１２９条の２の５に定める措置を行う。

M-1

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

L

1

L

2

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

L

5

L

6

ＥＶ制御盤
※ＥＶ工事

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

L

9

L

10

L

11

L

12

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

L

13

L

14

Ｋ－１

L-2

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

L

3

L

4

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

L

7

L

8

L

A

L L L

B C D

A

P E E

D1 D2

EM-IE22ﾟx2

EM-IE22ﾟx2

100
 G82LL

100
G104LL

P

1

1
P ～M-1 EV制御盤 EM-CE8゜-3C PF28EM-IE2.0

　　８．　　　　　･････ 動力制御盤

　　９．　　　　　･････ 警報受信盤

　　１０．　　　　　･････ 電灯分電盤

（同時運転）
３φ２００Ｖ　３．７ｋＷ×２

給水ポンプ制御盤

2
P ～M-1 LP-1 EM-CET38゜ PF28EM-IE5.5

K
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Ｈ柱（電力会社工事）
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住戸幹線(2DKx9戸　共用電灯盤)
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Ｈ30年 3月

清水住宅電気工事（第６工区）

幹線・動力設備　系統図
坂口　博文

一級建築士　登録番号　276958号

株式会社　山田設計
図面番号

縮　尺

図

検

図

製 設　計

A1：N/S
A3：N/S

愛知県建築局公共建築部公営住宅課

Ｅ－１０



Ｈ30年 3月

清水住宅電気工事（第６工区）

A3：1/200
A1：1/100幹線・動力設備　１階平面図

坂口　博文

一級建築士　登録番号　276958号

株式会社　山田設計
図面番号

縮　尺

図

検

図

製 設　計
愛知県建築局公共建築部公営住宅課
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１階平面図　　　1/100

TYPE-A　(2DK)TYPE-A　(3DK) TYPE-B　(2DK)TYPE-B　(2DK)TYPE-B　(3DK)TYPE-B　(3DK)TYPE-B　(3DK)
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　　１０．　　　　　･････ 電灯分電盤

　　９．　　　　　･････ 警報受信盤

　　８．　　　　　･････ 動力制御盤

　　６．防火区画貫通部は、令第１１２条１５項及び令第１２９条の２の５に定める措置を行う。

　　　　　　　　　･････ 300x300x200 （WPは、防水型、SUS製）PB3

EM-CET 14ﾟ
14ﾟ

14ﾟ

EM-IE 14ﾟx3､E5.5ﾟ (PF28)

14ﾟ

14ﾟ

(3DK) :5(KVA/戸)
(2DK) :4(KVA/戸)

※分岐

幹線

　　７．　　　　　･････ 積算電力量計取付板（カバー付）樹脂製

　　　　　　　　　･････ 200x200x100 （WPは、防水型、SUS製）PB2

Ｌ
Wh

住戸用幹線配線図　※各住戸共通

W

　　　　又、平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用すること。

　　５．共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う。

　　４．　　　　　･････ 区画貫通処理部を示す。

　　３．プルボックスサイズは下記による。

　　　　は住戸用幹線配線図を参照。

　　２．住戸用幹線ケ－ブルは プレハブ分岐ケ－ブルとし、各部の配線サイズ

PB1　　　　　　　　　･････ 150x150x100 （WPは、防水型、SUS製）

注記１．各幹線サイズ及び配管サイズは幹線リストによる。

Ｋ－１

以降配置図参照

K

2

W W WWW W W



設　計製

図

検

図

縮　尺

図面番号
株式会社　山田設計

一級建築士　登録番号　276958号

坂口　博文
A1：1/100
A3：1/200

清水住宅電気工事（第６工区）

幹線・動力設備　２～６階平面図

Ｈ30年 3月
愛知県建築局公共建築部公営住宅課
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Ｈ30年 3月

清水住宅電気工事（第６工区）

A3：1/200
A1：1/100

坂口　博文

一級建築士　登録番号　276958号

株式会社　山田設計
図面番号

縮　尺

図

検

図

製 設　計

幹線・動力設備　７～８階平面図

愛知県建築局公共建築部公営住宅課

Ｅ－１３

TYPE-A　(2DK)

８階平面図　　　1/100

TYPE-B　(2DK) TYPE-A　(2DK)
X8X7X6X5X4X3X2X1

5,6805,6805,6806,8806,8806,8806,880

44,560

７階平面図　　　1/100
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設　計製

図

検

図

縮　尺

図面番号
株式会社　山田設計

一級建築士　登録番号　276958号

坂口　博文
A1：1/100
A3：1/200

清水住宅電気工事（第６工区）

Ｈ30年 3月

幹線・動力設備　９～Ｒ階平面図

愛知県建築局公共建築部公営住宅課
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E4 ＥＭ－ＩＥ２.０×８　Ｅ１．６（Ｅ３１） 1 C

C1ＥＭ－ＩＥ２.０×１０　Ｅ１．６（Ｅ３１）3 EB TV

EC1ＥＭ－ＩＥ２.０×１４　Ｅ１．６（Ｅ３９）2 DB

1 3 A1 ＥＭ－ＩＥ２.０×１８　Ｅ１．６（Ｅ５１） 2 4

ＥＭ－ＩＥ２.０×４（Ｅ３１） 火 警

ＥＭ－ＩＥ２.０×３（Ｅ３１）　　　　　　　　 自動点滅器

ロＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ×３（Ｅ６３） GF

２．共住区画貫通部の配管は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、

　　又は平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用すること。

ＥＭ－ＩＥ２．０×６　Ｅ１．６（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ２．０×４　Ｅ１．６（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ２．０×２（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＩＥ２．０×３（ＰＦ１６）

１．図中特記無き配管配線は下記による

ＥＭ－ＩＥ２．０×２　Ｅ１．６（ＰＦ１６）

凡　　例

４．図中特記なき機器は下記による

２Ｐ１５Ａ×２　ＥＥＴ付　防雨型コンセント

２Ｐ１５Ａ×１　ＥＴ付　露出コンセント　ＴＶブースター用

自動点滅器（３Ａ）点灯照度調整機能付

２Ｐ１５Ａ×２　コンセント

ＰＢ１５Ｗ

ＰＢ１５ＦＳ 化粧蓋付

５００×５００×４００

６００×６００×３００

ＰＢ５４

２００×２００×１００ＰＢ２１

ＰＢ４２ ４００×４００×２００

鋼板製プルボックス

鋼板製プルボックス

ＰＢ６３

鋼板製プルボックス

鋼板製プルボックス

鋼板製１５０×１５０×７５ （埋め込み型）プルボックス

１５０×１５０×１００ＷＰプルボックス ＳＵＳ製

スイッチボックス３個用（塗代カバー付）

スイッチボックス４個用（塗代カバー付）
１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

１

２

アウトレットボックス（鋼製）四角中深（塗代カバー付）

コンクリートボックス（鋼製）八角７５（塗代カバー付）

スイッチボックス２個用（塗代カバー付）

スイッチボックス５個用（塗代カバー付）

スイッチボックス１個用（平カバー付）

アウトレットボックス四角大深（塗代カバー付）

アウトレットボックス四角中深（塗代カバー付）

アウトレットボックス四角中浅（塗代カバー付）

コンクリートボックス八角７５（塗代カバー付）

ボッツクス寸法　　（参考）

１Ｐ１５Ａ＋パイロットスイッチ付

　　３．防火区画貫通部は、令第１１２条１５項及び令第１２９条の２の５に定める措置を行う。
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Ｈ30年 3月

電灯設備　系統図

清水住宅電気工事（第６工区）

坂口　博文

一級建築士　登録番号　276958号

株式会社　山田設計
図面番号

縮　尺

図

検

図

製 設　計

A3：N/S
A1：N/S

愛知県建築局公共建築部公営住宅課
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Ｈ30年 3月

清水住宅電気工事（第６工区）

A3：1/200
A1：1/100電灯設備　１階平面図

坂口　博文

一級建築士　登録番号　276958号

株式会社　山田設計
図面番号

縮　尺

図

検

図

製 設　計
愛知県建築局公共建築部公営住宅課
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系統図参照

L

Ａ（３Ａ）

（Ｆ）（Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ）

非常用照明器具

（注）非常用照明器具の照度範囲は下記による

床面照度１Ｌｘの範囲を示す（白熱灯の場合）

２．共住区画貫通部の配管は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、

　　又は平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用すること。

ＥＭ－ＩＥ２．０×６　Ｅ１．６（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ２．０×４　Ｅ１．６（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ２．０×２（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＩＥ２．０×３（ＰＦ１６）

１．図中特記無き配管配線は下記による
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Ｈ30年 3月

清水住宅電気工事（第６工区）

A3：1/200
A1：1/100

坂口　博文

一級建築士　登録番号　276958号

株式会社　山田設計
図面番号

縮　尺

図

検

図

製 設　計

電灯設備　２～６階平面図

愛知県建築局公共建築部公営住宅課
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電灯設備　７～８階平面図

設　計製

図

検

図

縮　尺

図面番号
株式会社　山田設計

一級建築士　登録番号　276958号

坂口　博文
A1：1/100
A3：1/200

清水住宅電気工事（第６工区）

Ｈ30年 3月
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Ｅ－１８

13
,
02

0
5
,0

5
0

1,
6
50

9
,7

2
0

1,
65

0
1,

4
90

3,
56

0

Y1

Y2

食事室

物入

物入

洗面･脱衣

浴室

物入
PS

台所
便所

居室(1)

居室(2)

玄関

MB

PS

PS

食事室

物入

物入

洗面･脱衣

浴室

物入

台所
便所

居室(1)

居室(2)

玄関

MB

PS

PS

食事室

物入

物入

洗面･脱衣

浴室

物入

台所
便所

居室(1)

居室(2)

玄関

MB

PS

PS

EV

UP

DN

1
3,

02
0

5,
05

0

1,
65

0
9,

72
0

1,
6
50

1
,4

9
0

3,
56

0

Y1

Y2

物入
PS

食事室

台所

居室(1) 居室(2)

物入

洗面･脱衣 浴室

PS
物入便所

押入

ﾎｰﾙ

居室(3)

MB
PS

PS 物入
PS

食事室

台所

居室(1) 居室(2)
玄関

物入

洗面･脱衣 浴室

PS
物入便所

押入

ﾎｰﾙ

居室(3)

MB
PS

PS物入
PS

食事室

台所

居室(1)居室(2)
玄関

物入

洗面･脱衣浴室

PS
物入 便所

押入

ﾎｰﾙ

居室(3)

MB
PS

PS 物入
PS

食事室

台所

居室(1)居室(2)

物入

洗面･脱衣浴室

PS
物入 便所

押入

ﾎｰﾙ

MB
PS

PS

居室(3)

玄関玄関

食事室

物入

物入

洗面･脱衣

浴室

物入
PS

台所
便所

居室(1)

居室(2)

玄関

MB

PS

PS

食事室

物入

物入

洗面･脱衣

浴室

物入

台所
便所

居室(1)

居室(2)

玄関

MB

PS

PS

食事室

物入

物入

洗面･脱衣

浴室

物入

台所
便所

居室(1)

居室(2)

玄関

MB

PS

PS

EV

UP

DN

UP
DN

44,560

6,880 6,880 6,880 6,880 5,680 5,680 5,680

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
TYPE-A　(2DK)TYPE-A　(3DK) TYPE-B　(2DK)TYPE-B　(2DK)TYPE-B　(3DK)TYPE-B　(3DK)TYPE-B　(3DK)

７階平面図　　　1/100

44,560

6,880 6,880 6,880 6,880 5,680 5,680 5,680

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
TYPE-A　(2DK)TYPE-B　(2DK)

８階平面図　　　1/100

TYPE-A　(2DK)

DN

EV

EPS

DN

Ｈ

Ｈ Ｈ Ｈ

奇数階

偶数階

（Ｇ）×２

（Ｆ）
（Ｊ）

（Ｇ）×２

（Ｆ）

PB21

系統図参照 系統図参照

（Ｆ）（Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ）

（Ｆ）

（Ｆ）

（Ｆ） （Ｆ）

系統図参照系統図参照

PB21

（Ｆ）

（Ｇ）×２

（Ｊ）

系統図参照



設　計製検

Ｈ30年 3月図 図

一級建築士　登録番号　276958号

株式会社　山田設計

坂口　博文

清水住宅電気工事（第６工区）

電灯設備　９～Ｒ階平面図

図面番号

A1：1/100
A3：1/200

縮　尺

愛知県建築局公共建築部公営住宅課
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